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Abstrak 
 Penggunaan sumber energi batu bara sebagai bahan 
bakar pembangkit listrik menimbulkan terbentuknya polusi seperti 
CO, NOx, dan SOx yang dapat merusak lingkungan dan 
mengganggu kesehatan manusia. Oleh karenanya dilakukan 
pengembangan dalam teknologi boiler pembangkit listrik agar 
mencapai efisiensi pembakaran yang semakin baik serta 
meminimalkan terbentuknya polusi yang berbahaya. Circulating 
Fluidized Bed (CFB) boiler adalah jenis boiler yang 
dikembangkan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah ini. 
Akan tetapi dalam masa pengoperasiannya CFB boiler masih 
mengalami beberapa masalah yaitu penurunan kehandalan dan 
efisiensi akibat proses fluidisasi yang tidak berjalan dengan baik. 
Salah satu parameter operasi yang mempengaruhi proses 
fluidisasi adalah rasio primary air dan secondary air. 
Berdasarkan hal tersebut perlu diadakan penelitian lebih lanjut 
mengenai pengaruh rasio primary air dan secondary air terhadap 
karakteristik CFB boiler yang ditinjau dari proses fluidisasi, 
potensi erosi, dan temperatur. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat 
lunak Computational Fluid Dynamics (CFD) komersial untuk 
mensimulasikan CFB boiler dengan variasi rasio primary air dan 
secondary air. Berdasarkan literatur yang ada, penelitian ini akan 
dilakukan dengan 5 variasi rasio primary air dan secondary air 
(%PA-%SA), yaitu 40-60, 50-50, 60-40, 70-30, dan 80-20. Data 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan kondisi 
operasi CFB boiler PLTU Air Anyir pada beban 28,6 MW atau 
95,33% MCR (Maximum Continous Rate). Pemodelan yang 
digunakan adalah multiphase Eulerian, model turbulensi k-ɛ 
standard, model pembakaran species transport, dan Discrete 
Phase Model (DPM).  
Hasil dari simulasi menunjukkan bahwa rasio primary air 
dan secondary air sangat berpengaruh pada karakteristik CFB 
boiler. Pada parameter fluidisasi, dengan meningkatnya 
persentase primary air akan meningkatkan ketinggian dense bed, 
meningkatkan kecepatan udara superficial, dan juga berpengaruh 
terhadap pressure drop. Kasus 1 ( 40-60) diketahui berada pada 
zona bubbling bed, kasus 2 (50-50) berada pada zona turbulent 
bed, sedangkan kasus 3 (60-40), kasus 4 (70-30), dan kasus 5 (80-
20) berada pada zona entrained bed. Pada parameter potensi 
erosi, diketahui dengan meningkatnya persentase primary air akan 
meningkatkan potensi erosi terutama di daerah wingwall 
superheater dan cyclone, dilihat dari distribusi fraksi volume dan 
kecepatan partikel pasir. Kemudian pada parameter pembakaran, 
diketahui bahwa variasi rasio primary air dan secondary air ini 
tidak terlalu berpangaruh signifikan pada temperatur gas yang 
dihasilkan. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 
pertimbangan dalam pengoperasian maupun redesign CFB boiler 
khususnya pada CFB boiler yang ada di PLTU Air Anyir. 
 
Kata kunci : PLTU Air Anyir, Circulating Fluidized Bed (CFB) 
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Absract 
 The use of coal energy sources as fuel for electricity 
generates pollution such as CO, NOx, and SOx that can damage 
the environment and disturb human health. Therefore, the 
development of power plant boiler technology in order to achieve 
better combustion efficiency and minimize the formation of harmful 
pollution. Circulating Fluidized Bed (CFB) boiler is a type of 
boiler developed as a solution to solve this problem. However, 
during the operation of CFB boiler still experiencing some 
problems, namely the decrease of reliability and efficiency due to 
fluidization process that is not going well. One of the operating 
parameters that affect the fluidization process is the ratio of 
primary water and secondary water. Pursuant to that matter need 
to be conducted further research about influence of ratio of 
primary water and secondary water to CFB characteristic of boiler 
evaluated from fluidization process, erosion potency, and 
temperature. 
The study was conducted using commercial 
Computational Fluid Dynamics (CFD) software to simulate CFB 
boilers with primary and secondary water ratio variations. Based 
on the existing literature, this study will be conducted with 5 
primary and secondary water ratio variations (% PA-% SA), ie 40-
60, 50-50, 60-40, 70-30, and 80-20. The data used in this study is 
based on the operating conditions of CFB Boiler PLTU Air Anyir 
at 28.6 MW load or 95.33% MCR (Maximum Continous Rate). The 
modeling used is Eulerian multiphase, k-tur standard turbulence 
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model, species transport combustion model, and Discrete Phase 
Model (DPM).  
The result of the simulation shows that the ratio of primary 
water and secondary water is very influential on boiler CFB 
characteristic. In the fluidization parameter, with increasing 
percentage of primary water will increase the height of dense bed, 
increase superficial air velocity, and also affect the pressure drop. 
Case 1 (40-60) was found in the bubbling bed zone, case 2 (50-50) 
was in turbulent bed zone, while case 3 (60-40), case 4 (70-30), 
and case 5 (80- 20) are in the entrained bed zone. On the erosion 
potential parameter, it is known that the increasing percentage of 
primary water will increase erosion potential especially in 
wingwall superheater and cyclone area, seen from the distribution 
of volume fraction and the speed of sand particles. Then on the 
combustion parameters, it is known that the variation in the ratio 
of primary water and secondary water is not too significant on the 
resulting gas temperature. The results of this study can be used as 
consideration in the operation and redesign CFB boiler, especially 
on CFB boiler existing in PLTU Air Anyir. 
 
Keywords : Coal Fired Steam Power Plant Air Anyir, Circulating 
Fluidized Bed (CFB) Boiler, Computational Fluid Dynamics 
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1.1 Latar Belakang 
Listrik adalah kebutuhan yang sangat penting untuk 
manusia. Akan tetapi saat ini sebagian besar pembangkit listrik di 
dunia masih sangat bergantung pada bahan bakar batu bara. 
Bahkan hingga sekitar 20 tahun mendatang, penggunaan batu bara 
sebagai bahan bakar pembangkit listrik di dunia masih diprediksi 
terus meningkat hingga mencapai angka 42% dari total energi yang 




Gambar 1.1 Prediksi Konsumsi Bahan Bakar pada Pembangkit 
Listrik hingga Tahun 2035 (Ozkan, 2010) 
 
Penggunaan bahan bakar fosil (batu bara) sebagai bahan 
bakar pembangkit listrik telah membuat alam mendekati 
kerusakan. Penggunaan batu bara pada pembangkit listrik 
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melepaskan gas karbondioksida (CO2) ke udara sekitar 74% dari 
emisi total yang ada di dunia [2]. Gas karbondioksida (CO2) 
merupakan salah satu gas rumah kaca penyebab pemanasan global. 
Selain CO2, senyawa-senyawa seperti SOx dan NOx yang 
berbentuk gas dengan bebasnya dilepas menuju ke udara bebas. 
Kedua gas ini dapat jatuh kembali ke bumi bersama air hujan 
sehingga terjadi hujan asam dan dapat mengakibatkan kerusakan 
lingkungan dan gangguan kesehatan. Fenomena hujan asam sudah 
dikenali oleh pemerhati lingkungan sejak tahun 1950-an dan 
masalah ini semakin bertambah parah seiring meningkatnya 
pengoperasian pembangkit listrik berbahan bakar batu bara [3]. 
Hal inilah yang membuat PLTU berbahan bakar batu bara 
dituntut untuk terus mengembangkan teknologinya agar dapat 
mencapai efisiensi pembakaran yang tinggi serta dapat 
meminimalkan potensi terbentuknya emisi yang berbahaya bagi 
lingkungan. Saat ini ada boiler dengan teknologi terbaru yang 
diyakini dapat menjadi solusi akan permasalahan tersebut, yaitu 
Circulating Fluidized Bed (CFB) boiler. Prinsip kerja CFB boiler 
adalah memanfaatkan udara bertekanan tinggi (primary air) yang 
diumpankan ke dalam furnace melalui nozzle yang terletak di 
bagian bawah furnace. Primary air ini akan menciptakan kondisi 
fluidisasi pada bed material yang terdiri dari pasir, abu bahan 
bakar, dan sorbent (limestone) di dalam furnace. Kondisi fluidisasi 
ini dapat mengefektifkan proses pencampuran antara bahan bakar 
dan udara, dan membantu proses perpindahan panas di dalam 
furnace [4]. Udara pembakaran pada CFB boiler terdiri dari dua 
jenis yaitu primary air dan secondary air. Primary air selain 
difungsikan sebagai udara fluidisasi juga digunakan sebagai udara 
pembakaran, sedangkan secondary air adalah udara yang 
diumpankan pada ketinggian tertentu dari furnace, murni 
digunakan sebagai udara pembakaran. Selain itu pada CFB boiler 
juga dilengkapi dengan cyclone yang difungsikan sebagai pemisah 
antara flue gas dan partikel solid (bed material dan bahan bakar) 
yang terikut keluar furnace. Sehingga partikel solid tersebut dapat 





temperatur dan ketinggian bed material, maupun untuk 
meningkatkan residence time bahan bakar [5]. 
Berdasarkan faktor yang berpengaruh terhadap proses 
pembakaran yaitu T3 (Temperature, Turbulance, Time), 
dibandingkan boiler jenis lainnya, CFB boiler memiliki 
keunggulan dalam hal turbulance akibat kondisi fluidisasi dan 
dalam hal time akibat penggunaan cyclone yang dapat 
mensirkulasikan unburnt fuel kembali ke furnace. Kedua hal ini, 
yaitu turbulance dan time cukup berpengaruh pada tingginya 
efisiensi pada CFB boiler yang dapat mencapai 99.5%, menyaingi 
efisiensi Pulverized Coal Combustion (PCC) boiler [4]. CFB 
boiler juga memiliki keunggulan dalam hal fleksibititas bahan 
bakar, sehingga walaupun menggunakan bahan bakar berkualitas 
rendah, CFB boiler tetap dapat mencapai efisiensi pembakaran 
yang baik. Selain itu, CFB boiler juga diyakini sebagai solusi yang 
baik untuk mengurangi emisi berbahaya, khususnya SOx dan NOx 
yang banyak dihasilkan PCC boiler. Hal ini dapat terjadi karena 
pada CFB boiler digunakan limestone yang cukup efektif untuk 
mengikat 90-95% SOx hasil pembakaran dan dikarenakan 
rendahnya temperatur pembakaran pada CFB boiler (800-900°C) 
dibandingkan PCC boiler (1300-1700°C) menyebabkan potensi 
terbentuknya NOx kecil [5]. Akan tetapi walaupun temperatur 
pembakaran pada CFB boiler rendah, sirkulasi yang baik dari 
partikel hasil pembakaran dapat meningkatkan efisiensi 
perpindahan panas ke wall tubes dibandingkan PCC boiler [6]. 
Selain itu, CFB boiler juga memiliki keunggulan dalam hal start 
up, shut down, dan penyesuaian beban yang sangat cepat dengan 
rate perubahan beban hingga 2-4% (beban penuh) per menit [5]. 
CFB boiler dapat dioperasikan minimal hingga 30% MCR tanpa 
memerlukan bahan bakar lainnya seperti oil fuel yang biasa 
digunakan PCC boiler apabila dioperasikan pada beban rendah [5]. 
Keunggulan-keunggulan inilah yang membuat CFB boiler mulai 
banyak digunakan terutama pada pembangkit dengan kapasitas 
daya 10-500 MW. Akan tetapi untuk pembangkit dengan kapasitas 
daya <10 MW masih didominasi oleh boiler jenis stocker dan 
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untuk pembangkit dengan kapasitas daya >500 MW didominasi 
oleh boiler jenis PF [4]. Salah satu PLTU di Indonesia yang 
menggunakan boiler tipe CFB adalah PLTU Air Anyir berlokasi di 
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka 
Belitung dengan kapasitas daya yang mampu dihasilkan sebesar 
2x30 MW. 
Pada uraian sebelumnya telah diketahui bahwa fluidisasi 
sangat berperan penting dalam pengoperasian CFB boiler. 
Fluidisasi yang baik dapat mengefektifkan proses pencampuran 
antara udara dan bahan bakar, yang sekaligus dapat meningkatkan 
efisiensi pembakaran. Akan tetapi, parameter operasi untuk 
mencapai kondisi fluidisasi yang baik belum diketahui dengan 
baik. Salah satu parameter operasi yang mempengaruhi proses 
fluidisasi adalah rasio primary air dan secondary air. Apabila 
persentase primary air yang digunakan terlalu tinggi akan 
mengakibatkan banyaknya bed material yang terangkat menuju 
cyclone yang mana hal ini dapat berpotensi mengakibatkan erosi 
pada cyclone. Konsekuensi dari erosi pada dinding cyclone adalah 
berkurangnya kehandalan operasi pembangkit yang nantinya dapat 
memperpendek umur pembangkit. Tidak jarang kerusakan yang 
terjadi akibat hal ini menyebabkan pembangkit perlu di shut down 
secara keseluruhan sehingga memberikan kerugian finansial yang 
tidak sedikit. Sebaliknya apabila persentase primary air terlalu 
rendah dapat mengakibatkan proses fluidisasi tidak terjadi 
sehingga dapat menggangu proses pencampuran udara dan bahan 
bakar sekaligus menggangu proses pembakaran. 
Beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan mengenai 
primary air dan secondary air pada CFB boiler, antara lain Basu 
[5] yang dalam penelitiannya menyebutkan bahwa persentase 
primary air pada umumnya berkisar antara 40-80%. Persentase 
primary air dan secondary air dapat disesuaikan dengan volatile 
matter dan moisture pada bahan bakar agar dicapai pembakaran 
yang efisien. Akan tetapi yang perlu dipahami adalah kecepatan 
primary air tidak boleh berada di bawah minimum fluidization 





numerik tentang pengaruh kecepatan primary air terhadap 
temperatur, tekanan, dan turbulance kinetic energy yang terjadi 
pada CFB boiler. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa 
temperatur mengalami kenaikan seiring kenaikkan kecepatan 
primary air walaupun tidak terlalu signifikan. Kemudian untuk 
tekanan dan turbulance kinetic energy juga mengalami kenaikkan 
seiring kenaikkan kecepatan primary air dengan nilai yang cukup 
signifikan. Kullendorff et al [8] melakukan penelitian mengenai 
pengaruh pembagian udara pembakaran dalam dua level ini 
(primary air dan secondary air) terhadap karakteristik pembakaran 
di CFB boiler. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pembagian 
udara pembakaran menjadi dua level inilah yang menyebabkan 
temperatur pembakaran yang rendah yaitu sekitar (800-900°C). 
Rendahnya temperatur pembakaran ini juga berakibat pada 
berkurangnya jumlah emisi NOx. Pada kondisi persentase 
secondary air 30% atau lebih, emisi NOx yang terjadi adalah <200 
mg/Nm3. Selain karena temperatur pembakaran yang rendah, 
rendahnya emisi  NOx ini terjadi juga dikarenakan dengan semakin 
tingginya persentase secondary air maka secara otomatis 
mengurangi persentase primary air yang berakibat pada 
kuranganya suplai oksigen pada lower furnace. Sehingga nitrogen 
yang dilepas batu bara tidak dapat beroksidasi dengan oksigen 
untuk membentuk NOx. Kemudian pada upper furnace dimana 
secondary air diumpankan, kemungkinan terbentuk NOx sangat 
kecil karena nitrogen sudah bertransformasi sendiri menjadi 
molekul nitrogen.  
Selain dilakukan perubahan-perubahan pada kondisi 
operasi seperti rasio primary air dan secondary air untuk mencapai 
kondisi optimal. Diperlukan pula penanganan berupa pemasangan 
refractory pada beberapa daerah yang rawan terjadi erosi untuk 
mencegah potensi terjadinya penipisan pada daerah furnace dan 
cyclone. Penelitian yang telah dilakukan dan terkait identifikasi 
daerah yang rawan terjadi erosi pada CFB boiler antara lain 
penelitian oleh  Kinkar, Dhote, dan Chokkae [9] yang melakukan 
penelitian untuk mengetahui daerah-daerah rawan erosi pada 
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cyclone berdasarkan distrubusi kecepatan yang terjadi pada 
cyclone yang didapatkan dari simulasi numerik. Hasil yang 
didapatkan adalah pada beberapa daerah di cyclone yaitu di inlet 
duct dan roof, kecepatan flue gas dan bed material dapat mencapai 
30 m/s. Hasil ini memudahkan operator boiler dalam menentukan 
daerah yang perlu dipasang material yang lebih kuat untuk 
meningkatkan kehandalan CFB boiler. 
Selama ini usaha untuk meningkatkan kehandalan dan 
efisiensi pengoperasian boiler dilakukan dengan cara trial and 
error berdasarkan referensi manual operasi di lapangan. Namun 
metode ini memiliki keterbatasan diantaranya adalah manuver-
manuver operasi tidak dapat dilakukan dengan fleksibel karena 
terkendala faktor keamanan pengoperasian unit, kesalahan pada 
perubahan parameter operasi akan berdampak terhadap keamanan 
unit pembangkit. Untuk mengantisipasi hal ini diperlukan metode 
lain yang lebih fleksibel dan aman tanpa mempengaruhi kondisi 
operasi secara langsung. Metode lain yang dapat digunakan adalah 
metode analisa menggunakan simulasi numerik dengan perangkat 
lunak Computational Fluid Dynamics (CFD). Dengan melakukan 
simulasi ini, user dapat mengetahui dampak perubahan pola 
operasi maupun design tanpa memberikan dampak langsung 
terhadap kondisi operasi di lapangan dan dapat mengetahui 
fenomena yang terjadi di dalam boiler yang sulit diamati secara 
langsung, sehingga analisa dapat dilakukan lebih mendalam, 
terukur dan lebih aman. Beberapa penelitian terkait pemodelan 
numerik CFB boiler adalah Pandey dan Kumar [10] yang  dalam 
penelitiannya menggunakan k-ɛ standard pada turbulence model 
untuk mendeskripsikan gas-solids flow dan juga untuk 
mendeskripsikan fixed particle viscosity pada fase solid. Kemudian 
untuk mendefinisikan injeksi inlet batu bara mulai dari 
mendefinisikan posisi inlet batu bara, nilai temperatur, diameter, 
densitas, dan mass flow dari batu bara, digunakan discrete phase 
model (DPM). Sedangkan untuk species model digunakan tipe non-
premixed combustion model, model ini digunakan untuk 





menggunakan Eulerian multiphase model dengan alasan bahwa 
apabila dibandingkan dengan single-phase, ada beberapa 
persamaan konservasi yang hanya dapat diselesaikan dengan 
Eulerian multiphase model, seperti volume fractions dan granular 
temperature. Kemudian turbulence model yang digunakan adalah 
k-ɛ standard. Hal ini dikarenakan dibanding turbulence model 
lainnya yang tersedia seperti RNG k-ɛ dan realizable k-ɛ, k-ɛ 
standard lebih aplikatif dan akurat terhadap banyak kondisi aliran 
sehingga membuatnya semakin populer di kalangan penggiat 
simulasi. RNG k-ɛ lebih cocok digunakan pada aliran dengan low-
Reynolds-number seperti di daerah dekat dinding, sehingga kurang 
cocok digunakan pada simulasi di penelitian ini. Sedangkan 
realizable k-ɛ memiliki masalah dalam komputasi aliran yang 
mengalami rotating dan stationary turbulence sekaligus. 
Kemudian untuk species model digunakan tipe species transport 
reaction, model ini digunakan untuk mendefinisikan ultimate 
analysis, proximate analysis batu bara dan juga reaksi pembakaran 
yang terjadi antara batu bara dan oksigen pada boiler. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka pada tugas akhir ini 
akan dilakukan penelitian simulasi numerik pengaruh rasio 
primary air dan secondary air terhadap karakteristik CFB boiler 
PLTU Air Anyir Bangka pada beban 28,6 MW atau sama dengan 
95,33% MCR (Maximum Continous Rate) yang ditinjau dari 
parameter fluidisasi, potensi erosi, dan pembakaran. Hingga 
akhirnya dapat diketahui rasio primary air dan secondary air yang 
paling optimal untuk kasus tersebut. 
 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Pada tugas akhir ini akan dilakukan penelitian untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh rasio primary air dan secondary 
air terhadap proses fluidisasi yang dianalisa dari distribusi fraksi 
volume pasir, kecepatan udara, dan tekanan di dalam furnace. 
Bagaimana pengaruh rasio primary air dan secondary air terhadap 
kondisi aliran dan potensi erosi yang terjadi pada wingwall 
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superheater dan cyclone yang dianalisa dari distrubusi fraksi 
volume dan kecepatan pasir. Bagaimana pengaruh rasio primary 
air dan secondary air terhadap karakteristik pembakaran yang 
dianalisa dari distribusi temperatur di sepanjang furnace. 
Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan pemodelan 
Computational Fluid Dynamics (CFD) menggunakan perangkat 
lunak ANSYS Fluent 16.2 dan akan divalidasi dengan kondisi 
operasi di lapangan. 
  
1.3 Batasan Masalah 
Batasan yang diambil pada penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Penelitian dilakukan pada Circulating Fluidized Bed 
(CFB) boiler PLTU Air Anyir meliputi furnace dan 
cyclone. 
2. Penelitian dilakukan pada saat beban 28,6 MW atau 
95,33% MCR (Maximum Continous Rate). 
3. Data operasi yang digunakan adalah data pada saat 
performance test tanggal 3 Agustus 2016 pukul 20.30 
WIB. 
4. Bed material hanya mencangkup pasir, sedangkan 
penggunaan limestone diabaikan. 
5. Propertis batu bara dan pasir yang digunakan adalah 
sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. 
6. Ukuran, diameter dan jumlah partikel pasir tidak 
berubah terhadap waktu. 
7. Simulasi tidak mencangkup penggunaan input udara 
dari loopseal dan make up pasir. 
8. Simulasi dilakukan dengan menggunakan perangkat 
lunak Gambit 2.4.6 dan Ansys Fluent 16.2. 
9. Data lain yang diperlukan diambil dari literatur lain 







1.4 Tujuan Penelitian 
 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Melakukan simulasi numerik aliran dan pembakaran 
di CFB boiler PLTU Air Anyir dengan perangkat 
lunak ANSYS Fluent 16.2 pada kondisi yang 
mendekati kondisi aktual di lapangan. 
2. Mengetahui pengaruh perubahan rasio primary air 
dan secondary air terhadap proses fluidisasi yang 
dianalisa dari distribusi fraksi volume pasir, 
kecepatan udara, dan tekanan di furnace. 
3. Mengetahui dampak perubahan rasio primary air dan 
secondary air terhadap potensi erosi yang dianalisa 
dari distribusi fraksi volume pasir dan kecepatan pasir 
terutama di daerah wingwall superheater dan cyclone. 
4. Mengetahui pengaruh perubahan rasio primary air 
dan secondary air terhadap karakteristik pembakaran 
yang dianalisa dari distribusi temperatur. 
5. Mengetahui rasio primary air dan secondary air yang 
paling optimal berdasarkan parameter fluidisasi, 
potensi erosi, dan pembakaran. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Mengetahui karakteristik fluidisasi dan pembakaran 
pada CFB boiler PLTU Air Anyir Bangka dari hasil 
simulasi. 
2. Dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam 
menentukan rasio primary air dan secondary air pada 
CFB boiler PLTU Air Anyir untuk mencapai kondisi 
optimal berdasarkan parameter fluidisasi, potensi 























Boiler atau yang juga dikenal dengan steam generator 
adalah suatu peralatan yang sangat penting dalam Pembangkit 
Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang berfungsi untuk menghasilkan 
uap dengan memanfaatkan energi panas yang diperoleh dari 
pembakaran bahan bakar. Berdasarkan tipe pengapiannya (firing) 
boiler dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain [5]:  
1. Stocker-fired boiler 
Jenis boiler ini menggunakan rantai berjalan sebagai 
tempat pembakaran bahan bakar yang umumnya berupa padatan. 
Udara panas ditiupkan dari bawah rantai hingga bahan bakar 
seperti batu bara, terbakar. Boiler jenis ini dapat menggunakan 
bahan bakar batu bara, limbah kayu, ataupun sampah anorganik. 
2. Pulverized fuel boiler 
Pada boiler ini batu bara yang digunakan untuk bahan 
bakar digiling terlebih dahulu menjadi serbuk menggunakan mill 
sebelum diumpankan ke ruang bakar. 
3. Fluidized bed combustion (FBC) boiler 
Prinsip kerja FBC boiler hampir sama dengan boiler stoker 
mekanik, namun tidak menggunakan rantai, akan tetapi 
menggunakan tumpukan (bed) partikel pasir yang diletakan di 
dalam ruang bakar sebagai media penyimpan energi panas yang 
memacu batu baru untuk terus terbakar. Udara dengan tekanan dan 
kecepatan yang tinggi dihembuskan dari nozzle-nozzle yang 
berada pada dasar ruang bakar. Udara inilah yang akan membuat 
bed (partikel pasir) dan bahan bakar terus melayang dan berolak di 
dalam ruang bakar untuk mencapai efisiensi pembakaran yang 
baik. 
Fluidized Bed Combustion (FBC) boiler sendiri dapat 
dibagi menjadi dua jenis berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu 
Bubbling FBC (BFBC) dan Circulating FBC (CFBC), seperti 
ditampilkan pada Gambar 2.1. Dapat dikatakan bahwa Bubbling 
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Gambar 2.1 Skema Bubbling dan Circulating FBC Boiler [5] 
 
 Hal mendasar yang membedakan antara BFBC dan CFBC 
adalah pada CFBC terdapat alat lain yang terpasang pada boiler 
yaitu cyclone. Cyclone ini digunakan untuk memisahkan bed 
material dan partikel batu bara yang terbawa keluar furnace 
bersama flue gas untuk disirkulasikan kembali menuju furnace. 
Hal ini bertujuan untuk mengontrol temperatur furnace, 
meningkatkan efisiensi pembakaran, dan menjaga ketinggian 
fluidized bed.  
Tabel 2.1 menunjukkan perbandingan antara Stocker-Fired 
Boiler, Pulverized Fuel Boiler, Bubbling FBC Boiler, dan 







Tabel 2.1 Perbandingan antara Keempat Jenis Boiler [4] 
Characteristics Stocker Pulverized Bubbling  Circulating  
Height of 
furnace (m) 




0.5-1.0 4-6 0.5-1.5 3-5 
Coal size (mm) 6-32 <0.1 0-10 0-10 
Combustion 
efficiency (%) 









None None 80-90 80-95 
 
2.1.1 Boiler PLTU Air Anyir  
PLTU Air Anyir dioperasikan menggunakan boiler tipe 
CFB (Circulating Fluidized Bed). Spesifikasi boiler PLTU Air 
Anyir secara lebih detail dapat dilihat pada Tabel 2.2. 
 
Tabel 2.2 Spesifikasi Boiler PLTU Air Anyir [12] 
No Parameter Spesifikasi 
1 Boiler quantity 2 units 
2 Boiler mode CG-130/9.81 – MX19 
3 Boiler maximal 
continues rate 
130 t/h 
4 Nominal steam 
temperature 
540ᵒ C 
5 Nominal steam 
pressure 
9.81 Mpa 
6 Feed water 
temperature 
219ᵒ C 
7 Feed water temp. 




8 Air inlet air preheater 300ᵒ C 
9 Drum working 
pressure 
10.9 Mpa 
10 Boiler type CFB 
11 Fuel coal, oil dan mix firing 
12 Coal calory HHV 4000Cal/kg 
13 Boiler thermal 
effisiensi 
>85% 
14 Manufacture by Sichuan Chuangu Boiler 
Co,. LTD China 
 
2.2 Circulating Fluidized Bed (CFB) Boiler 
CFB boiler pertama kali dikenalkan sekitar 1970 dimana 
mulai digunakan secara luas di dunia industri. Ide dasar dari 
fluidized bed combustion ini adalah menginjeksikan udara 
pembakaran primer melalui bed material yang terdiri dari pasir, 
limestone dan fuel ash. Udara yang diinjeksikan ini pada kecepatan 
tertentu akan membuat bed material terangkat dan terjadi fluidisasi 
yang dapat memudahkan proses pencampuran antara bahan bakar 
dan udara yang juga mempercepat proses pembakaran. Energi 
panas yang dihasilkan dari proses pembakaran akan dimanfaatkan 
untuk menguapkan air yang ada pada tubes, yang mana digunakan 
untuk memutar turbin sehingga dihasilkan energi listrik.  
Pengembangan teknologi CFB boiler ini dilakukan sebagai 
solusi untuk mengurangi emisi, khususnya SOx dan NOx yang 
banyak ditimbulkan boiler konvensional berbahan bakar batu bara. 
Hal ini terjadi karena CFB boiler beroperasi dengan temperatur 
pembakaran yang cukup rendah yaitu sekitar 800-900°C sehingga 
dapat mengurangi kemungkinan terbentuknya emisi NOx. 
Kemudian untuk menekan timbulnya emisi SOx, pada proses 
pembakaran di CFB dimungkinkan untuk ditambahkan limestone 
(batu kapur) sebagai pengikat sulfur yang timbul dari reaksi 
pembakaran agar tidak terlepas ke atmosfer. Selain itu, CFBC 
memiliki fleksibititas yang tinggi pada bahan bakar yang 





rendah, CFB boiler tetap dapat mencapai efisiensi pembakaran 
yang baik. Keuntungan lainnya dari CFB boiler adalah pada proses 
perpindahan panasnya yang baik karena terdapat perpindahan 
panas langsung antara partikel dan tube. Sedangkan pulverized 
coal fired boiler yang hanya mengandalkan perpindahan panas 
secara konveksi dan radiasi sehingga membutuhkan temperatur 
furnace yang lebih tinggi. 
CFB boiler seperti pada Gambar 2.2 secara umum dapat 
dibagi menjadi 2 bagian yaitu, primary loop dan secondary loop 
(convective section). Daerah pertama yaitu primary loop terdiri 
dari furnace (ruang bakar), cyclone, solid recycle device, dan 
penukar panas eksternal (evaporator di dalam furnace). Daerah 
kedua, convective section atau back pass terdiri dari reheater, 
superheater, economizer, dan air preheater yang menyerap panas 








Pada boiler tipe CFB ada banyak parameter penting yang 
harus diperhatikan agar boiler dapat beroperasi dengan optimal, 
efisien, dan handal. Penjelesan lebih detil mengenai parameter-
parameter tersebut akan dijelaskan pada sub-bab berikut. 
2.2.1 Kecepatan Udara Fluidisasi (Primary Air) 
Kondisi fluidisasi bed material sangat tergantung pada 
kecepatan udara yang diberikan. Kecepatan udara primary air yang 
diberikan akan berbanding lurus dengan kecepatan udara 
superficial, yakni kecepatan udara ketika melewati dense bed. 
Ketika udara pertama kali beroperasi, udara diumpankan melewati 
static bed yang masih belum terfluidisasi berada di dasar furnace. 
Selama pada fase static bed ini dengan dinaikkannya kecepatan 
udara maka pressure drop juga akan meningkat. Kemudian akan 
dicapai suatu titik minimum fluidization velocity (Umf) seperti pada 
Gambar 2.3, pada saat kecepatan superficial sebesar Umf dicapai 
maka bed material mulai terjadi pergerakan fluidisasi. Akan tetapi 




Gambar 2.3 Efek Kenaikan Kecepatan Udara terhadap Fluidisasi 





Setelah kecepatan udara superficial meningkat hingga di 
atas Umf, maka mulai terjadi bubbling pada dan pressure drop 
cenderung konstan. Pada kecepatan udara superficial yang lebih 
tinggi yakni mencapai nilai Uc (kecepatan udara superficial transisi 
dari bubbling bed ke turbulent bed) maka akan terjadi turbulent bed 
dimana bubbling yang timbul semakin besar dan bersatu yang 
membuat terdapat celah-celah kosong pada bed.  Gao dan Chang 
[14] dalam studi eksperimental dan simulasi numeriknya untuk 
mengetahui fenomena yang terjadi pada bed material dengan 
ukuran partikel yang berbeda, menyatakan bahwa pada kondisi 
turbulent, partikel bed dengan ukuran yang kecil akan cenderung 
berada pada permukaan atas bed dan partikel dengan ukuran yang 
relatif besar akan menetap pada bottom furnace.  
Kemudian apabila kecepatan udara dinaikkan melewati 
zona turbulent bed, akan terjadi entrained flow, fenomena dimana 
partikel solid dari bed akan terangkat keluar meninggalkan furnace 
dan pressure drop pada zona ini akan menurun. Karakteristik bed 
material seperti viskositas, densitas, dan ukuran partikel sangat 
bergantung pada desain kecepatan udara yang diperlukan untuk 
mencapai kondisi fluidisasi dan entrained pada boiler. Bed 
material dengan ukuran partikel yang lebih besar pastinya 
memerlukan kecepatan udara yang lebih tinggi untuk mencapai 
kondisi fluidisasi dibandingkan dengan bed material berukuran 
kecil. CFB boiler secara umum memiliki desain ukuran partikel 
0,05-5 mm dan fluidizing velocity sekitar 3-10 m/s [5]. 
Beberapa peneliti telah melakukan eksperimen untuk 
mengetahui nilai-nilai transisi dari masing-masing proses fluidisasi 
tersebut dan didapatkan beberapa persamaan empiris sebagai 
berikut. 
1. Minimum fluidization velocity (Umf) (Grace 1892 [5]) 
 












                        𝑈𝑚𝑓 =
𝑅𝑒𝑚𝑓.𝜇
𝑑𝑝.𝜌𝑔
 ,        (2.3) 
 
dimana Ar adalah Archimened number, 𝜌𝑔 adalah densitas gas, 𝜌𝑝 
adalah densitas pasir, g adalah percepatan gravitasi, dp adalah 
diameter partikel bed, 𝜇 adalah viskositas gas.  
Minimum fluidization velocity (Umf) adalah kecepatan 
dimana terjadi transisi dari kondisi static bed ke kondisi bubbling 
bed. Dimana pada kondisi Umf ini kecepatan drag fluida sama 
dengan berat partikel tanpa gaya buoyancy-nya sehingga partikel 
pasir menjadi weightless dan mempunyai karakteristik seperti 
cairan. 
 
2. Transisi ke turbulent bed (Uc) (Grace 1892 [5]) 
 
                    𝑈𝑐 = 3.√𝜌𝑝𝑑𝑝 − 0,17 ,         (2.4) 
dimana 𝜌𝑝 adalah densitas pasir dan dp adalah diameter pasir.  
Pada kecepatan udara superficial mencapai nilai Uc maka 
bed akan mulai bertransisi dari kondisi bubbling bed ke kondisi 
turbulent bed. Pada kondisi turbulent bed inilah proses fluidisasi 
berjalan dengan maksimal dimana berturbulensi dengan 
kentinggian yang relatif tetap di atas nozzle dan pencampuran 
antara udara dan bahan bakar akan berlangsung dengan sangat baik 
pada kondisi ini. 
Kumar dan Pandey [7] melakukan penelitian tentang 
pengaruh kecepatan udara fluidisasi terhadap temperatur, tekanan, 
dan turbulance kinetic energy yang terjadi pada CFB boiler. 
Variasi kecepatan fluidisasi yang digunakan adalah 4-6 m/s dengan 
interval 0,5 m/s. Gambar 2.4 merupakan kontur temperatur furnace 
pada ketiga variasi kecepatan udara fluidisasi. Sedangkan gambar 
2.5 merupakan grafik temperatur maksimum pada masing-masing 
variasi kecepatan udara fluidisasi. Dari gambar tersebut diketahui 
bahwa temperatur mengalami kenaikkan dengan dinaikkannya 





terjadi tidak terlalu signifikan. Hanya terjadi kenaikan temperatur 
sebesar 4 K dari kecepatan fluidisasi 4 m/s ke 6 m/s. 
 
Gambar 2.4 Kontur Temperatur Furnace pada Variasi Kecepatan 
Udara Fluidisasi [7] 
 
Gambar 2.5 Pengaruh Kecepatan Udara Fluidisasi terhadap 
Maksimum Temperatur Furnace [7] 
Tekanan static, dynamic, dan total pressure maksimum 
pada furnace juga mengalami kenaikkan dengan dinaikkannya 
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kecepatan udara fluidisasi seperti pada Gambar 2.6. Daerah dengan 
tekanan paling tinggi terjadi pada daerah inlet bahan bakar dan 
primary air. 
 
Gambar 2.6 Pengaruh Kecepatan Udara Fluidisasi terhadap Nilai 
Maksimum Tekanan Furnace [7] 
Kemudian untuk turbulent intensity juga mengalami 
kenaikkan dengan dinaikkannya kecepatan udara fluidisasi. Pada 
kecepatan udara fluidisasi 4 m/s diperoleh turbulent intensity 
67,6% dan pada kecepatan udara fluidisasi 6 m/s didipatkan 
turbulent intensity 97,8%. 
2.2.2 Persentase Udara Pembakaran 
Udara pembakaran pada CFB boiler ada 2 level, yaitu: 
1. Primary air, udara bertekanan tinggi yang diumpankan 
melalui nozzles yang berada di bagian bawah furnace.  
2. Secondary air, udara yang diumpankan dari level 
ketinggian tertentu dari furnace untuk menyempurnakan 
pembakaran. 
Persentase primary air pada umumnya berkisar antara 40-
80%. Persentase primary dan secondary air dapat disesuaikan 





pembakaran yang efisien. Akan tetapi yang perlu dipahami adalah 
kecepatan primary air tidak boleh berada di bawah minimum 
fluidization velocity [5]. 
Kullendorff [8] dalam penelitiannya mengatakan bahwa 
pembagian udara pembakaran pada dua level (primary air dan 
secondary air) menyebabkan temperatur pembakaran yang rendah, 
yaitu sekitar (800-900°C) sehingga dapat mengurangi jumlah emisi 
NOx. Gambar 2.7 menunjukkan pengaruh persentase SA 
(secondary air) terhadap jumlah emisi NOx.  
Pada kondisi persentase SA 30% atau lebih, emisi NOx 
yang terjadi adalah <200 mg/Nm3. Selain karena temperatur 
pembakaran yang rendah, rendahnya emisi  NOx ini terjadi juga 
dikarenakan dengan semakin tingginya persentase SA maka secara 
otomatis mengurangi persentase PA yang berakibat pada 
kuranganya suplai oksigen pada lower furnace. Sehingga nitrogen 
yang dilepas batu bara tidak dapat beroksidasi dengan oksigen 
untuk membentuk NOx. Kemudian pada upper furnace dimana 
secondary air diumpankan, nitrogen sudah bertransformasi sendiri 
menjadi molekul nitrogen. Sehingga sangat kecil sekali 
kemungkinan terbentuknya NOx pada daerah setelah secondary 
air.  
  
Gambar 2.7 Pengaruh Persentase Secondary Air (SA) 
terhadap Jumlah Emisi NOx [8] 
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2.2.3 Jenis Bahan Bakar  
Jenis bahan bakar memiliki efek yang signifikan pada 
parameter desain dan operasi CFB boiler. Bahan bakar dengan 
jenis yang berbeda memiliki parameter-parameter yang berbeda 
pula untuk mencapai pembakaran yang optimum. Misalnya bahan 
bakar dengan kandungan sulfur yang tinggi seperti petroleum dan 
beberapa batu bara memiliki temperatur pembakaran optimum 
sekitar 850°C. Sementara batu bara dengan sulfur yang rendah 
seperti anthracite memerlukan temperatur pembakaran yang lebih 
tinggi dan excess air yang lebih banyak. 
Penyesuaian parameter desain dan operasi ini diperlukan 
untuk mendapatkan jumlah energi  yang optimum dengan bahan 
bakar yang berbeda. Berikut adalah beberapa parameter yang perlu 
disesuaikan pada jenis bahan bakar yang digunakan [5]: 
1. Fuel feed rate 
2. Primary/secondary air ratio 
3. Temperatur bed 
4. Excess air 
5. Laju sirkulasi cyclone 
 
2.2.4 Furnace 
Secara umum furnace CFB boiler dijaga agar beroperasi 
pada temperatur 800-900°C karena alasan sebagai berikut: 
1. Kebanyakan fuel ash tidak bereaksi pada temperatur 
tersebut. 
2. Temperatur optimum untuk terjadi desulfurisasi 
3. Logam alkali dari batu bara tidak menguap pada 
temperatur tersebut. Sehingga resiko terjadinya fouling 
akibat kondensasi uap logam alkali pada boiler tubes dapat 
diminimalkan. 
4. Nitrogen pada udara pembakaran tidak berubah menjadi 






Apabila CFB boiler suatu waktu beroperasi pada 
temperatur di atas temperatur desain 800-900°C akan 
mengakibatkan beberapa hal berikut: 
1. Meningkatkan konsumsi limestone untuk mencapai level 
desulfurisasi desain. 
2. Berpotensi terjadi korosi dan fouling pada superheater atau 
reheater tubes pada daerah backpass. 
3. Mereduksi creep life dari tube 
4. Meningkatkan emisi NOx  
Pada CFB boiler, waktu tinggal (residence time) batu bara 
adalah sekitar 4-5 detik. Hal ini bertujuan agar batu bara 
mempunyai waktu untuk mengalami proses drying, 
devolatilization, dan char combustion secara efisien dan 
memungkinkan proses desulfurisasi dapat dilakukan secara 
optimal. Residence time sangat bergantung pada tinggi furnace. 
Secara umum tinggi furnace CFB boiler adalah sekitar 30-35 m 
(100-115 ft) yang diukur dari atas nozzle. Sedangkan kecepatan 
udara pembakaran yang optimal adalah 5,5-6,0 m/s (18-20 ft/s) 
agar dicapai pembakaran yang baik, perpindahan panas yang baik 
ke wall tube, laju erosi yang rendah, dan stabilitas yang baik pada 
beban rendah [4]. 
 
2.2.5 Cyclone 
Kemampuan cyclone dalam memisahkan ash dari flue gas 
dan mensirkulasikan kembali ke furnace adalah suatu parameter 
yang sangat penting dalam operasional CFB boiler. Bentuk, 
ukuran, posisi, dan kehandalan cyclone sangat menentukan capture 
efficiency. Pada beberapa daerah di dalam cyclone yang rawan 
terjadi erosi perlu dipasang komponen tambahan seperti refractory 
untuk mengurangi potensi erosi. 
Kinkar, Dhote, & Chokkae [9] melakukan penelitian 
simulasi numerik untuk mengetahui daerah pada cyclone yang 
rawan terjadi erosi sebagai acuan dalam pemasangan refractory.  
Hasil yang didapatkan adalah kecepatan flue gas maupun bed 
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material yang masuk cyclone dapat mencapai 30 m/s seperti pada 
Gambar 2.8. 
 
Gambar 2.8 Vektor Kecepatan Flue Gas dan Bed Material 
pada Cyclone [9] 
2.2.6 Refractory 
Refractory adalah material high thermal resistance yang 
digunakan untuk mengurangi efek erosi pada reaktor, furnace 
ataupun cyclone. Pemilihan bahan refractory haruslah cukup kuat 
dalam menahan erosi dari bed material, selain itu juga cukup 
konduktif untuk meneruskan panas menuju wall tube, tahan 
terhadap vibrasi mekanikal yang mungkin terjadi dan dan memiliki 
thermal expansion yang uniform. 
PLN Puslitbang [13] melakukan penelitian mengenai 
pengaruh pemasangan refractory dengan tebal maksimum 80 mm 
pada beberapa elevasi di dalam furnace CFB boiler. Hasil yang 
didapatkan dari penelitian ini adalah dengan adanya refractory 
terjadi perubahan pola aliran udara dan bed material di dalam 
furnace tertutama daerah dekat dinding seperti pada Gambar 2.9. 
Hal ini akan mengurangi gesekan dengan wall tubes, dengan 





dampak pengurangan laju perpindahan panas menuju wall tubes 
akibat pemasangan refractory ini relatif kecil yaitu 1% dari total 
perpindahan panas yang terjadi di boiler. 
 
Gambar 2.9 Kontur Kecepatan Pasir (m/s) Pandangan 
Isometris, (kiri) Sebelum Dipasang Refractory, (kanan) Setelah 
Dipasang Refractory [13] 
2.3 Batu Bara 
 Batu bara merupakan batuan bersubstansi kompleks yang 
terbentuk dari sedimentasi sisa-sisa fosil tumbuhan selama jutaan 
akibat aktivitas bakteri, pengaruh suhu, dan tekanan. Secara umum, 
batu bara mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, 
dan zat mineral (silikon, aluminium, besi, kalsium, magnesium, 
dan lain-lain). Perbedaan kondisi dimana batu bara tersebut 
terbentuk akan menimbulkan perbedaan karakteristik pada batu 
bara. Batu bara dengan umur lebih tua dan dalam lingkungan 
bertekanan tinggi akan menghasilkan batu bara dengan fixed 
carbon yang tinggi, sedangkan batu bara yang berumur lebih muda 
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dan berada di lingkungan yang bertekanan rendah cenderung 
mengandung lebih banyak volatile matter dibandingkan fixed 
carbon. 
Perbedaan tipe batubara biasanya diklasifikasikan 
berdasarkan pada derajat transformasi batu bara. Derajat 
transformasi batu bara akan semakin baik, apabila heating value 
dan fixed carbon content semakin tinggi, dan semakin rendahnya 
volatile matter. American Standard for Testing and Materials 
(ASTM) membuat klasifikasi batubara yang umum digunakan 
dalam industri seperti pada Tabel 2.3. 
Batu bara anthracite adalah jenis batu bara kualitas terbaik 
karena memiliki kandungan fixed carbon tertinggi, heating value 
tertinggi dan dengan moisture content terendah. Sedangkan batu 
bara lignite yang merupakan batu bara kualitas terendah memiliki 
kandungan fixed carbon terendah, heating value terendah dan 
moisture content tertinggi. 
Analisa batu bara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 
proximate analysis dan ultimate analysis. Kedua jenis analisa ini 
penting dan memiliki perbedaan tujuan dan saling melengkapi. 
• Ultimate analysis: analisa kimia yang terkandung pada batu 
bara seperti: karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur dalam basis 
persen massa. 
• Proximate analysis: dapat memberikan informasi bagaimana 
karakteristik pembakaran batu bara. Analisa ini melibatkan 
empat elemen, yaitu: 
1. Fixed carbon, yaitu porsi padatan pada batu bara yang dapat 
terbakar 
2. Volatile matter, yaitu kandungan gas seperti karbon 
dioksida, sulfur, dan nitrogen yang dilepas ketika batu bara 
dipanaskan 
3. Moisture, yaitu kandungan air pada batu bara  
4. Ash, yaitu residu anorganik yang tersisa setelah batu bara 
dibakar. Secara umum ash adalah silika, aluminium, besi, 





Selain itu informasi penting yang biasa dicantumkan dalam 
spesifikasi bahan bakar yaitu Calorific Value (CV) atau Heating 
Value (HV). 
 
Tabel 2.3 ASTM Coal Ranking System [15] 
 
 
2.4 Prinsip dan Reaksi Pembakaran  
Proses pembakaran merupakan laju oksidasi suatu bahan 
bakar yang tersusun dari komponen hidrokarbon (karbon dan 
hidrogen) untuk menghasilkan energi panas. Pembakaran dapat 
dikatakan sempurna apabila semua karbon yang terdapat pada 
bahan bakar habis terbakar menjadi karbon dioksida, semua 
hidrogen berubah menjadi H2O dan semua sulfur pada bahan bakar 
menjadi SO2. Pembakaran sempurna dari suatu bahan bakar dapat 
dicapai dengan adanya campuran yang tepat antara jumlah bahan 
bakar dan oksigen. Kriteria pembakaran yang baik dan sempurna 
adalah proses pembakaran yang dapat melepas keseluruhan energi 
panas yang terkandung dalam bahan bakar. Untuk memperoleh 
keseluruhan energi panas yang dihasilkan dari proses pembakaran, 
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nyala api pembakaran yang dihasilkan harus pada kondisi stabil, 
tidak padam, dan juga tidak terjadi nyala api balik ke arah burner, 
selain itu juga harus di perhatikan bahwa dalam pembakaran 
terdapat laju perambatan api,sehingga aliran atau laju dari bahan 
bakar atau campuran bahan bakar dan udara tidak boleh lebih besar 
dari pada laju pembakarannya,karena akan dapat menyebabkan 
kegagalan pembakaran atau bahan bakar tidak terbakar. 
Syarat terjadinya pembakaran diperlukan adanya tiga 
parameter utama, diantaranya : 
1. Adanya pemicu atau pemantik, untuk memicu dan 
menjaga kontinuitas proses pembakaran. Namun ada juga 
yang tidak menggunakan pemantik tetapi memanfatkan 
tekanan atau temperatur tinggi melebihi temperatur bakar 
dari bahan bakarnya,sehingga dengan masuknya bhan 
bakar dan udara pembakaran akan secara langsung terjadi 
dengan sendirinya dan berkelanjutan. 
2. Bahan bakar,dalam hal ini bahan bakarnya adalah batubara 
dan solar. 
3. Udara(oksigen). 
Tujuan dari pembakaran yang baik adalah melepaskan 
seluruh panas yang terdapat dalam bahan bakar. Pembakaran 
sempurna dapat dicapai dengan mengontrol 4 faktor yang lebih 
dikenal dengan T3O yaitu: 
1. Temperature, suhu yang cukup untuk menyalakan dan 
menjaga penyalaan bahan bakar. 
2. Turbulence, turbulensi yang menunjang pencampuran 
oksigen dan bahan bakar yang baik agar terjadi 
pencampuran sempurna, kecepatan bed material berkisar 
4.5-7.5 m/s. 
3. Time, waktu yang cukup untuk pembakaran yang 
sempurna. Karena untuk pembentukan reaksi yang 





tahapan reaksi, waktu pembakaran juga mempengaruhi 
dimensi ruang bakar. 
5. Oxygen, gas oksigen adalah salah satu penentu hasil 
pembakaran. 
Pembakaran dengan bahan bakar berlebih maupun 
kekurangan, dapat memperbesar potensi adanya bahan bakar yang 
tidak terbakar maupun pembentukan CO. Berdasarkan hal tersebut, 
diperlukan adanya komposisi O2 yang tepat dengan adanya excess 
air untuk memastikan terjadinya pembakaran sempurna. Namun, 
dengan terlalu banyak komposisi excess air, juga dapat 
meningkatkan kerugian panas maupun efisiensi dari pembakaran. 
Hal tersebut dikarenakan energi panas yang dilepaskan dari proses 
pembakaran semakin banyak diserap oleh komponen N2 di dalam 
udara yang tidak dapat terbakar. Pada dasarnya udara tersusun dari 
komponen N2 sekitar 78%, O2 sekitar 21%, dan 1% sisanya adalah 
argon dan gas-gas yang lain. Maka reaksi stoikiometri pembakaran 
hidrokarbon murni CmHn dapat ditulis dengan persamaan: 
 
𝐶𝑚𝐻𝑛 + (𝑚 +
𝑛
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)𝑁2                 (2.5) 
 
Persamaan ini telah di sederhanakan, karena cukup sulit 
untuk memastikan proses pembakaran yang sempurna dengan rasio 
ekivalen yang tepat dari udara. Jika terjadi pembakaran yang tidak 
sempurna, maka hasil persamaan di atas (gas CO2 dan H2O) tidak 
akan terjadi melainkan akan terbentuk hasil oksidasi parsial misal 
berupa gas COx, NOx dan SOx. Gas SOx yang terbentuk jika 
dibuang ke lingkungan bereaksi membentuk acid yang 
menimbulkan hujan asam sehingga meningkatkan korosifitas pada 





2.4.1 Perhitungan Stoikiometri Pembakaran 
 Spesifikasi dari batu bara yang digunakan pada PLTU Air 
Anyir berupa proximate analysis, ultimate analysis, dan gross 
heating value dapat dilihat pada Tabel 2.4. Dari data tersebut dapat 
diketahui bahwa batu bara yang digunakan di PLTU Air Anyir 
adalah batu bara jenis lignite A. 
 
Tabel 2.4 Spesifikasi Batu Bara pada PLTU Air Anyir [16] 
 
Dari data batu bara yang digunakan di PLTU Air Anyir 
pada Tabel 2.4, dipilih data pada pengecekan 1 sebagai data 
perhitungan stoikiometri pembakaran karena memiliki nilai kalor 
tertinggi. 
• Reaksi pembakaran antara karbon dengan oksigen 





Karena batu bara yang digunakan mengandung 69,46% C 
maka persamaan reaksi di atas menjadi: 
0, 6946 𝑙𝑏 𝐶 + 1,855𝑙𝑏 𝑂2 → 2,549 𝑙𝑏 𝐶𝑂2  
 
• Reaksi pembakaran antara hidrogen dengan oksigen 
1 𝑙𝑏 𝐻2 + 8 𝑙𝑏 𝑂 → 9 𝑙𝑏 𝐻2𝑂 
Karena batu bara yang digunakan mengandung 4,76% H 
maka persamaan reaksi di atas menjadi: 
0,0476 𝑙𝑏 𝐻2 + 0,3808 𝑙𝑏 𝑂 → 0,4284 𝑙𝑏 𝐻2𝑂 
 
• Reaksi pembakaran antara sulfur dengan oksigen 
1 𝑙𝑏 𝑆 + 1 𝑙𝑏 𝑂 → 2 𝑙𝑏 𝑆𝑂 
Karena batu bara yang digunakan mengandung 0,3% S 
maka persamaan reaksi di atas menjadi: 
0,0003 𝑙𝑏 𝑆 + 0,0003 𝑙𝑏 𝑂 → 0,0006 𝑙𝑏 𝑆𝑂 
Jumlah oksigen dari ketiga persamaan tersebut adalah 
1,855 lb + 0,3808 lb + 0,0003 lb = 2,2361 lb. Batu bara yang 
digunakan sendiri mengandung 23,922% oksigen. Maka oksigen 
yang diperlukan dari udara pembakaran adalah 2,2361 lb - 0,239 lb 
= 1,9971 lb. Berat udara teoritis = 1,9971 lb/0,232 = 8,6 lb udara. 
Maka kebutuhan udara untuk kondisi stoikiometri adalah 8,6 lb 
udara/lb batu bara. 
 
2.5 Mekanisme Pembakaran Batu Bara pada CFB Boiler 
Secara umum CFB boiler menggunakan batu bara sebagai 
bahan bakarnya, maka dari itu pada penjelasan ini akan lebih 
terfokus pada proses pembakaran dengan bahan bakar batu bara. 
Meskipun sebenarnya proses pembakaran yang terjadi tidak jauh 
berbeda apabila menggunakan jenis bahan bakar yang lain. 
Proses pembakaran pada CFB boiler dapat dibagi menjadi 
tiga zona, yaitu sebagai berikut: 
1. Zona bawah (daerah di bawah level inlet secondary air) 




Udara pembakaran pada CFB boiler terdiri dari dua jenis 
yaitu primary dan secondary air. Pada zona bawah, fluidisasi bed 
material bergantung pada primary air yang mencangkup 40-80% 
udara stokiometrik pembakaran. Maka dari itu dapat dikatakan 
bahwa proses pembakaran pada zona bawah terjadi pada kondisi 
kekurangan oksigen. Sebagian besar proses pembakaran dan 
pengikatan sulfur terjadi pada zona atas. 
Ketika bahan bakar diinjeksikan ke dalam CFB boiler 
akan mengalami beberapa tahapan, seperti berikut: 
• Heating dan drying 
• Devolatilization dan volatile combustion 
• Swelling dan primary fragmentation  
• Secondary fragmentation dan attrition 
• Char burning 
Secara kualitatif proses pembakaran berdasarkan urutan 
prosesnya dapat dilihat pada Gambar 2.10. 
 







Proses heating dan drying adalah proses awal terjadinya 
pembakaran, dimana batu bara mengalami pemanasan awal. Laju 
pemanasan batu bara bervariasi bergantung pada beberapa faktor, 
seperti ukuran batu bara dan nilai emisivitas batu bara. Hubungan 
antar parameter yang mempengaruhi laju pemanasan dan 
pengeringan batu bara dapat dirumuskan sebagai berikut [5] 
 










,        (2.6) 
 
5 < 𝑑𝑣 < 12𝑚𝑚, 900 < 𝑅𝑒 < 2500 
 
dimana dp adalah diameter partikel bed; dv adalah diameter 
batu bara; εp adalah emisivitas batu bara; Ts dan Tb adalah 
temperatur batu bara dan partikel bed; σ adalah konstanta Stefan-
Boltzman. 
Setelah proses heating dan drying selesai, selanjutnya 
terjadi proses devolatilization (pyrolisis) yaitu proses pemisahan 
antara volatile matter dan char (fixed carbon). Setelah volatile 
matter terpisah dari batu bara, terjadi penyerpihan partikel batu 
bara yang dinamakan proses fragmentation dan attrition seperti 
pada Gambar 2.4. Fragmentation dan attrition terjadi karena 
proses pemanasan yang sangat cepat sehingga membuat 
kandungan air dan volatile matter yang berada di dalam partikel 
batu bara terus terdesak untuk keluar tanpa adanya rongga yang 
memadai sebagai jalan keluar membuat tekanan di dalam partikel 
batu bara meningkat hingga akhirnya partikel batu bara terpecah-
pecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Pemecahan 
partikel batu bara ini rata-rata hingga ukuran <100μm [5]. Setelah 
batu bara menjadi partikel kecil akan terjadi proses pembakaran 
fixed carbon dengan oksigen, baik oksigen yang berasal dari udara 
pembakaran ataupun dari gas hasil devolatilization. 
Material yang telah terbakar akan naik ke bagian atas 
furnace dan masuk menuju  cyclone separator melalui transition 
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piece karena terjadi penurunan densitas. Di dalam cyclone akan 
terjadi proses pemisahan antara flue gas dan partikel solid yang ikut 
terangkat (bahan bakar yang belum terbakar dan bed material). 
Partikel bahan bakar yang belum terbakar dan bed material akan 
turun menuju cyclone loopseal. Kemudian dengan bantuan udara 
dari fluidizing air blower, partikel solid akan diinjeksikan kembali 
ke furnace melalui seal pot return duct untuk dibakar kembali. 
Sedangkan flue gas akan keluar melalui backpass yang kemudian 
akan terjadi proses pemindahan panas dari flue gas ke fluida kerja 
yang ada di dalam tube. 
 
2.6 Isu Operasi dan Pemeliharaan CFB Boiler 
 CFB memiliki keunggulan-keunggulan yang cukup 
menarik dibandingkan boiler jenis lainnya seperti Pulverized Coal 
(PC) boiler. Pembangkit-pembangkit yang memiliki akses terbatas 
terhadap bahan bakar dengan kualitas tinggi, akan lebih memilih 
CFB boiler karena lebih fleksibel dalam urusan bahan bakar. Akan 
tetapi dengan terus meningkatnya penggunaan CFB boiler di dunia, 
CFB boiler belum mengalami perbaikan yang signifikan pada sisi 
kehandalannya. Sehingga seringkali CFB boiler harus mengalami 
shut down karena berbagai masalah yang timbul.  
Masalah-masalah yang berpotensi muncul pada 
pengoperasian CFB boiler dapat dilihat pada Gambar 2.11. 
Masalah tersebut antara lain adalah tersumbatnya feed line, 
penurunan efisiensi, degradasi material, fouling, dan 
agglomeration. Akan tetapi masalah yang paling sering muncul 
dan paling berdampak buruk adalah degradasi material akibat erosi 
dari partikel padat yakni pasir. Erosi pada CFB boiler pada 
umumnya dapat menyebabkan 50-75% outage downtime 
(penghentian tak terjadwal pembangkit akibat adanya kerusakan) 







Gambar 2.11 Daerah dan Tipe Masalah Operasi pada CFB Boiler  
Erosi adalah pengikisan material pada suatu permukaan 
akibat adanya bertumbukkan dengan partikel solid. Gambar 2.12 
menjelaskan bagaimana proses erosi terjadi, dimana suatu partikel 
solid menumbuk suatu permukaan dengan sudut sebesar α, dan 
dengan kecepatan Vp. Gaya tumbuk ini menghasilkan dua 
komponen gaya lainnya yaitu gaya normal terhadap permukaan 
yang dapat menyebabkan deformasi material permukaan tersebut 
dan gaya paralel yang dapat mengerosi material permukaan 
tersebut. Laju erosi akan maksimal ketika α sekitar 45°, dan 
minimum ketika nilai α sama dengan 0° atau 90°. Selain faktor 
kecepatan dan sudut partikel solid ketika menumbuk permukaan 




Gambar 2.12 Mekanisme Erosi Akibat Partikel Solid yang 
Menumbuk Permukaan Logam 
 
Faktor-faktor lain yang berpengaruh pada erosi khususnya 
di CFB boiler adalah sebagai berikut: [5] 
i. Bahan bakar: komposisi, dan ash content 
Pada beberapa CFB boiler menggunakan biomassa yang 
menggandung zat kimia aktif seperti sodium, potassium, sulfur, 
phosphorus, dan klorin yang dapat meningkatkan level erosi dan 
korosi. Selain itu penggunaan bahan bakar dengan kandungan ash 
yang tinggi dapat menjadi make-up bed material. Ash bahan bakar 
pada umumnya tidak lebih abrasif dibandingkan dengan pasir, 
sehingga hal ini dapat menurunkan laju erosi pada CFB boiler. 
ii. Kondisi operasi: temperatur, kecepatan gas dan partikel, 
konsentrasi partikel 
Kecepatan gas partikel yang menumbuk dinding sangat 
berpengaruh pada laju erosi, dimana semakin tingginya kecepatan 
gas dan partikel dapat meningkatkan laju erosi. Kemudian untuk 
temperatur tidak mempengaruhi secara langsung laju erosi, akan 
tetapi temperatur yang ekstrim dapat mengubah kekuatan material 





iii. Propertis material logam 
Kekerasan permukaan, impact strength, keuletan, dan 
struktur kristallografi permukaan sangat mempengaruhi laju erosi 
pada material tersebut. 
iv. Desain dan konstruksi 
Erosi  relatif tidak akan terjadi pada daerah wall tubes yang 
vertikal secara sempurna tanpa ada permukaan yang menonjol. 
Akan tetapi apabila ada permukaan yang menonjol pada wall tubes 
seperti karena buruknya konstruksi dari pengelasan dapat merubah 
arah aliran gas dan pasir. Maka dari itu konstruksi wall tubes dan 
kualitas pengelasannya sangat penting untuk diperhatikan. 
Kontribusi dari masing-masing faktor-faktor ini terhadap 
laju erosi sangat sulit untuk diketahui. Akan tetapi beberapa 
eksperimen telah dilakukan untuk melakukan pendekatan 
bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi laju erosi. 
Diantaranya adalah Finnie (1960) [20] dengan metal cutting theory 
dan eksperimen data oleh Chinnese Boiler Thermal Standard 
(1973) [20] membuat persamaan erosi maksimum pada boiler 
tubes 
𝐸𝑚𝑎𝑥 ∝ 𝑀𝜏𝜌𝑝𝑉
3,3,                             (2.7) 
dimana 𝐸𝑚𝑎𝑥 adalah erosi maksimum yang dapat terjadi, M adalah 
abrasion-resisting coefficient dari material (contoh, M=1 untuk 
carbon steel, M=0,7 untuk alloy steel), 𝜏 adalah waktu erosi (jam), 
𝜌𝑝 adalah densitas partikel yang menumpuk permukaan material 
logam, dan V adalah kecepatan partikel yang menumpuk 
permukaan material logam. 
Kemudian Mbabazi et al. [20] juga membuat suatu 
persamaan empiris dengan memasukkan parameter-parameter lain 






3/2  ,                           (2.8) 
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dimana 𝜀 adalah erosion rate (kg material permukaan/kg material 
erosif), Ke adalah overall erosion constant, Ie adalah erosion index, 
x adalah fraksi dari partikel abrasif, 𝜌𝑔 adalah densitas gas (kg/m
3), 
𝜌𝑝 adalah densitas dari partikel abrasif (kg/m
3), V adalah kecepatan 
partikel saat menumbuk permukaan material logam (m/s), 𝛽 adalah 
sudut dari partikel saat menumbuk permukaan, dan 𝜎𝑦  adalah 
yield stress dari permukaan material logam (Pa). 
Dari kedua persamaan tersebut diketahui bahwa banyak 
faktor yang mempengaruhi laju erosi seperti karakteristik material 
pasir (overall erosion constant dan erosion index), kecepatan pasir, 
sudut tumbukkan, konsentrasi pasir, dan propertis dari material 
permukaan. Erosion rate berbanding positif dengan parameter x 
(fraksi partikel abrasif), Ke (overall erosion constant), Ie (erosion 
indeks), dan 𝜌𝑔 (densitas gas). Kemudian erosion rate berbanding 
positif akar kuadrat dengan parameter 𝜌𝑝 (densitas partikel 
abrasif). Kemudian erosion rate berbanding positif dengan kurva 
cube terhadap parameter V (kecepatan partikel tumbukkan) dan 𝛽 
(sudut tumbukkan) sehingga perubahan V dan β sangat sensitif 
terhadap kenaikkan erosion rate berbeda dengan parameter yang 
hubungannya linear maupun akar kuadratik. Sedangkan erosion 
rate berbanding negatif dengan parameter 𝜎𝑦 . 
Daerah yang paling berpotensi terjadi erosi oleh partkel 
pasir pada CFB boiler adalah sebagai berikut [5] 
• Cyclone (bull nose, target area, dan roof) 
• Wingwall superheater 
• Lower furnace wall tubes, akibat tingkat turbulensi aliran 
partikel solid yang tinggi 
• Nozzle grid, akibat adanya partikel pasir yang masuk ke 
dalam wind-box saat proses penurunan beban atau shut 
down dan kemudian tertekan keluar kembali oleh primary 







2.7 Simulasi Numerik pada CFB Boiler 
 Simulasi numerik proses pembakaran dalam ruang bakar 
sebuah generator uap PLTU merupakan salah satu metode untuk 
mengetahui fenomena fisik yang terjadi di dalam ruang bakar. Oleh 
karena itu dibutuhkan persamaan-persamaan fisik yang mengatur 
proses yang terjadi di dalam ruang bakar yang antara lain [8]: 
1. Persamaan kekekalan massa (kontinuitas) 
2. Persamaan kekekalan momentum 
3. Persamaan kekekalan energi 
Persamaan-persamaan tersebut selanjutnya akan diselesaikan 
secara numerik dengan bantuan perangkat lunak.  
 
2.7.1 Persamaan Kekekalan Massa 
Persamaan kekekalan massa atau persamaan kontinuitas 




+ ∇(𝜌?⃗? ) = 0 ,                                (2.9) 
dimana 𝑝 adalah massa jenis, ?⃗?  adalah vektor kecepatan. 
Persamaan diatas adalah persamaan umum kontinuitas 
untuk aliran incompressible maupun compressible. 
 
2.7.2 Persamaan Kekekalan Momentum 
Dengan mengaplikasikan hukum Newton kedua, 




(𝜌?⃗? ) + ∇(𝜌?⃗? ?⃗? ) = −∇p + ∇τ̿ + ρg⃗ + F⃗   ,          (2.10) 
dimana ρ adalah massa jenis, ?⃗?  adalah vektor kecepatan, p adalah 
tekenan statis, ρg⃗  dan F⃗  adalah pengaruh gaya gravitasi dan gaya 
eksternal. Sedangkan τ̿ (tensor tegangan) dapat diuraikan lagi 
menjadi 
τ̿ = 𝜇 [(∇. V⃗ + ∇V⃗ T) −
2
3
∇. V⃗ I] ,                (2.11) 
dimana 𝜇 adalah viskositas molekul, I adalah satuan tensor, dan 




2.7.3 Persamaan Kekekalan Energi 





(𝜌𝐸) + ∇(?⃗? (𝜌𝐸 + 𝑝)) = ∇(keff∇T − ∑ hjjj +j
(τ̿eff. ?⃗? )) + Sh ,                     (2.10) 
dimana jj adalah fluks difusi spesies, hj adalah entalphi spesies dan 
p adalah tekanan. Suku Sh adalah sumber energi yang berasal dari 







Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian 
yang digunakan mulai dari pembuatan model geometri, meshing, 
dan penentuan domain pemodelan dari CFB boiler dengan 
menggunakan perangkat lunak GAMBIT 2.4.6. Kemudian 
pemodelan pembakaran menggunakan perangkat lunak Ansys 
Fluent 16.2 hingga didapatkan hasil kualitatif maupun kuantitatif 
untuk kemudian digunakan sebagai dasar analisa karakteristik CFB 
boiler PLTU Air Anyir.  
 
3.1       Tahapan Penelitian 
Tahapan penelitian simulasi numerik karakteristik 
fluidisasi, aliran,  dan pembakaran pada CFB boiler PLTU Air 
Anyir Bangka akibat pengaruh rasio primary air dan secondary air 
adalah sebagai berikut: 
1. Identifikasi Masalah 
Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana agar dapat 
mencapai proses fluidisasi dan pembakaran yang baik, serta 
mengurangi potensi terjadinya erosi pada furnace dan cyclone pada 
CFB boiler PLTU Air Anyir dengan mencari variasi rasio primary 
air dan secondary air paling optimal.  
2. Studi Literatur  
Untuk membantu memahami dan menganalisa 
permasalahan yang ada maka dilakukan studi literatur yang 
berkaitan dengan proses pembakaran, bahan bakar, karakteristik 
CFB boiler, pengoperasian perangkat lunak Ansys Fluent 16.2, dan 
pemodelan yang telah digunakan pada penelitian-penelitian 
terdahulu. Studi literatur diperoleh dari jurnal, e-book, tugas akhir, 
handbook maupun internet. 
3. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data operasi yang perlu dikumpulkan antara 
lain dimensi yang digunakan sebagai dasar pembuatan geometri, 
data operasi seperti temperatur, tekanan, dan mass flow rate dari 
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batu bara dan udara pembakaran yang diperlukan sebagai 
parameter input pada simulasi, dan data operasi seperti temperatur 
furnace dan temperatur flue gas yang diperlukan untuk acuan 
validasi. 
4. Pemodelan dan Simulasi 
Tahapan ini diawali dengan pre-processing pembuatan 
geometri, meshing dan penentuan domain simulasi dengan 
perangkat lunak Gambit 2.4.6. Pada tahap processing dan post-
processing dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak 
Ansys Fluent 16.2. 
5. Analisa dan Kesimpulan 
Pada akhir simulasi ditampilkan hasil simulasi secara 
kuantitatif dan kualitatif seperti distribusi fraksi volume pasir, 
distribusi tekanan, distribusi temperatur, dan distribusi kecepatan. 
Hasil simulasi tersebut digunakan untuk menganalisa pengaruh 
variasi rasio primary air dan secondary air terhadap proses 
fluidisasi, pembakaran, dan aliran pada CFB boiler dan diharapkan 
nantinya diketahui variasi rasio primary air dan secondary air yang 
paling optimal sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam 
pengoperasian CFB boiler PLTU Air Anyir. 
 
3.2       Diagram Alir Penelitian 
Berdasarkan uraian tahapan penelitian yang telah 
dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, diagram alir penelitian ini 




Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.3  Tahap Pemodelan dan Simulasi 
Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, 
pemodelan dan simulasi menggunakan perangkat lunak CFD 
komersial. Tahap utama dalam pemodelan dan simulasi yang akan 
dilakukan adalah pre-processing, processing, dan post-processing. 
 
3.3.1  Pre-Processing 
Pre-processing merupakan tahap awal dari simulasi 
numerik. Tahapan ini meliputi beberapa sub-tahapan yaitu 
pembuatan geometri, pembuatan meshing, dan penentuan domain 
pemodelan. 
 
3.3.1.1  Pembuatan Geometri  
Proses pembuatan geometri CFB boiler ini dilakukan 
dengan perangkat lunak Gambit 2.4.6. Geometri CFB boiler PLTU 
Air Anyir ditunjukkan pada Gambar 3.2.  
 






Meshing adalah proses pemecahan domain menjadi 
volume yang lebih kecil. Hal ini dilakukan untuk memudahkan 
diskritisasi domain aliran dan menerapkan persamaan pengendali 
pada domain aliran. Untuk mendapatkan simulasi yang akurat 
maka pemilihan meshing pada sebuah geometri dibuat mengikuti 
prediksi perubahan pola aliran yang terjadi. Meshing pada simulasi 
ini memiliki jumlah node sebanyak 2.273.622. Hasil meshing pada 
simulasi CFB boiler PLTU Air Anyir ini dapat dilihat pada Gambar 
3.3. 
 
Gambar 3.3 Meshing CFB Boiler PLTU Air Anyir Bangka 
3.3.1.3 Penentuan Domain Pemodelan 
Domain pemodelan yang digunakan antara lain boundary 
condition tipe mass-flow inlet untuk primary air yang berjumlah 2 
buah, secondary air yang berjumlah 16 buah, dan coal inlet yang 
berjumlah 3 buah. Sedangkan untuk flue gas outlet menggunakan 
boundary condition tipe pressure-outlet seperti yang ditunjukkan 




Gambar 3.4 Domain Pemodelan CFB Boiler PLTU Air Anyir 
Bangka 
 
3.3.2  Processing 
Processing merupakan tahap kedua dalam simulasi CFD, 
yakni melakukan pengaturan pada perangkat lunak Ansys Fluent 
16.2. Beberapa pengaturan yang akan dilakukan diantaranya 
adalah models, materials, boundary conditions, operating 
conditions, control and monitoring conditions, serta initialize 
conditions. Setelah dilakukan pengaturan, dapat dimulai proses 
iterasi untuk menyelesaikan simulasi. Berikut di bawah ini 




Secara umum model numerik yang digunakan pada 




Tabel 3.1 Models yang Digunakan dalam Simulasi CFB Boiler 
PLTU Air Anyir 
 
Pemilihan model multiphase Eulerian adalah dikarenakan 
model multiphase Eulerian dapat memodelkan untuk aliran 
granular. Sedangkan pada model multiphase lainnya seperti 
Volume of Fluid (VOF) dan mixture hal itu tidak dapat dilakukan. 
Model multiphase VOF biasa digunakan untuk aliran logam cair 
atau aliran pada kanal terbuka (free surface flow). Kemudian untuk 
model multiphase Mixture untuk aliran yang mengalami campuran 
sempurna yang membentuk fase lainnya.  
Viscous model yang dipilih adalah k-ɛ standard 
dikarenakan model turbulensi ini cukup lengkap dengan 
kestabilan, ekonomis dari sisi komputasi, dan akurasi yang 
memadai untuk berbagai jenis aliran turbulen membuat k-ɛ 
standard menjadi model turbulensi yang paling sering digunakan 
dalam simulasi aliran fluida, perpindahan panas, maupun 
pembakaran. Kemudian ada beberapa modifikasi dari model k-ɛ 
yaitu RNG k-ɛ dan realizable k-ɛ. RNG k-ɛ lebih cocok digunakan 
untuk aliran yang mengalami halangan secara tiba-tiba, aliran yang 
berputar (swirl flow), dan lebih cocok digunakan untuk kasus 
dengan bilangan Reynolds rendah. Sedangkan untuk realizable k-ɛ 
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lebih cocok untuk laju aliran fluida dengan pancaran seperti 
nozzle/jet. Model ini juga baik untuk aliran yang fokus analisanya 
pada pola putaran, lapisan batas yang memiliki gradien tekanan 
yang besar, separasi, dan resirkulasi. Model RNG k-ɛ dan realizable 
k-ɛ membutuhkan waktu komputasi 10-15% lebih lama 
dibandingkan dengan model k-ɛ standard karena adanya besaran 
dan fungsi tambahan yang harus diselesaikan,  Sehingga diantara 
ketiga model dengan dasar persamaan k-ɛ, penulis menilai model 
k-ɛ standard adalah model yang paling cocok untuk kasus ini. 
Dari Tabel 3.1 diketahui bahwa species model yang 
digunakan adalah species transport, reaction. Species transport, 
reaction digunakan untuk mendefinisikan reaksi pembakaran dari 
bahan bakar yang digunakan terhadap fase utama yaitu udara. Nilai 
yang digunakan sebagai input pada ultimate dan proximate 
analysis disesuaikan dengan batu bara yang digunakan di PLTU 
Air Anyir seperti yang ditampilkan pada Tabel 3.2.  
 
Tabel 3.2 Ultimate Analysis dan Proximate Analysis Batu Bara  
pada PLTU Air Anyir 
Ultimate Analysis Proximate Analysis 
Material Unit As 
Received 
(AR) 
Material Unit Dry Ash 
Free 
(DAF) 
Volatile %wt 34,5 Karbon %wt 69,46 
Fixed 
Carbon 
%wt 32,3 Hidrogen %wt 4,76 
Ash %wt 4,6 Oksigen %wt 23,922 
Total 
Moisture 
%wt 28,6 Nitrogen %wt 1,557 
Sulfur %wt 0,3 
 
Adapun tahapan reaksi pembakaran yang terjadi antara 
bahan bakar batu bara dan udara yang didefinisikan ke dalam 




CH3.086O0.131 + 1.706 O2  CO2 + 1,543 H2O                (1) 
C(s) + 0.5 O2  CO                                                         (2) 
C(s) + CO2  2CO                                                          (3) 
C(s) + H2O  H2 + CO                                      (4) 
H2 + 0.5 O2  H2O                                      (5) 
CO + 0.5 O2  CO2                                      (6) 
 
Discrete Phase Model (DPM) digunakan untuk 
mensimulasikan suatu fase diskrit yang berbeda dengan fase aliran 
utama (udara). Fase kedua/diskrit tersebut terdiri dari partikel 
spherical (butiran atau gelembung) yang terdispersi pada fase 
utama. Hal ini dapat memungkinkan kita untuk mensimulasikan 
pemanasan, pendinginan, maupun pembakaran dari partikel fase 
diskrit di dalam aliran fase utama. 
 
3.3.2.2 Materials 
Propertis material udara yang digunakan dalam simulasi 
dapat dilihat pada Tabel 3.3, propertis material batu bara pada 
Tabel 3.4, sedangkan untuk propertis material pasir dapat dilihat 
pada Tabel 3.5. 
 
Tabel 3.3  Propertis Udara pada CFB Boiler PLTU Air Anyir 
Propertis Nilai Sumber 
Densitas (kg/m3) 0,295 Pada Temperatur 
850 C 
Viskositas (kg/m-s) 4,49e-5 Pada Temperatur 
850 C 
 
Tabel 3.4  Propertis Batu Bara CFB Boiler PLTU Air Anyir 
Propertis Nilai Sumber 
Density (kg/m3) 1400 Fluent database 
Cp (J/kg.K) 1500 Fluent database 
Vaporation 
temperature (K) 





34,5 Data perusahaan 
(supplier batubara) 
Binary difusity (m2/s) 0,0005 Fluent database 
Sweling coefficient 2 Fluent database 
Combustile fraction 
(%) 
32,3 Data perusahaan 
(supplier batubara) 
React heat fraction 
absorbed by solid 
30 Fluent database 
Devilitilization model 
(1/s) 
50 Fluent database 
Combustion model Multiple 
surface 
reactions 
Reaksi kimia yang 
disimulasikan meliputi 
reaksi volumetrik dan 
particle surface. 
 
Tabel 3.5  Propertis Pasir pada CFB Boiler PLTU Air Anyir 
Propertis Nilai Sumber 
Densitas (kg/m3) 2500 Data perusahaan 
Viskositas (kg/m-s) 0,00103 Fluent database 
Diameter partikel 
(m) 
0,0002 Data perusahaan 
Ketinggian bed 
awal (m) 
0,4 Data perusahaan 
Volume fraksi bed 
awal  
0,5 Data perusahaan 
 
3.3.2.3 Boundary Conditions 
Boundary Conditions adalah batasan nilai dan kondisi 
yang harus diberikan pada domain aliran agar simulasi sesuai 
dengan fenomena fisik yang terjadi. Domain pemodelan yang 
digunakan pada pemodelan ini seperti dijelaskan pada sub 
bab 3.2.1.3. Input nilai yang digunakan untuk boundary 
condition pada simulasi numerik CFB boiler ini dapat dilihat 
pada Tabel 3.5. 
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Tipe Fase Nilai Input 
Primary air Mass flow 
inlet 
Udara ?̇?     : variasi 
T      : 464 K 
Secondary air Mass flow 
inlet 
Udara ?̇?    : variasi 
T      : 534 K 
Coal inlet Mass flow 
inlet 
Coal 𝑚1̇ : 1,303 kg/s 
𝑚2̇ : 1,803 kg/s 
𝑚3̇ : 1,614 kg/s 
T   : 310 K 
Udara 𝑚1̇ :  0,5 kg/s 
𝑚2̇ :  0,5 kg/s 
𝑚3̇ :  0,5 kg/s 





Mixture Pgage : -1.1 kPa 
 
Dalam simulasi numerik ini dilakukan pada beban 68,67% 
MCR (Maximum Continous Rate) sesuai dengan data operasi 
PLTU Air Anyir tanggal 3 Agustus 2016. Variasi dilakukan pada 
rasio primary air – secondary air dengan total udara pembakaran 
yang konstan seperti pada Tabel 3.6. Pada rasio primary air – 
secondary air (70%-30%) digunakan sebagai acuan validasi 

















40 - 60 9,86 14,80 24,66 Batas bawah 
PA=40% [5] 
50 – 50 12,33 12,33 24,66 Data aktual 
60 - 40 13,343 8,896 24,66 Variasi data 
70 - 30 15,567 6,672 24,66 Data 
komisioning 
80 - 20 17,791 4,599 24,66 Batas atas 
PA=80% [5] 
 
3.3.2.4 Operating Conditions 
Operating condition merupakan perkiraan tekanan daerah 
operasi boiler. Dalam simulasi ini, tekanan operasional diatur pada 
tekanan 101325 Pa serta terdapat pengaruh gaya gravitasi arah 
sumbu Y negatif sebesar 9,81 m/s2 . 
 
3.3.2.5 Solution 
Solusi pada studi numerik dengan menggunakan 
perangkat lunak Ansys Fluent 16.2 yaitu: pressure-velocity 
coupling menggunakan metode SIMPLE (Semi Implicit Method for 
Pressure Linked Equations), gradient menggunakan Least Square 
Cell Based, untuk Pressure menggunakan standard, momentum 
menggunakan Second Order Upwind, Turbulent Kinetic Energy 
menggunakan First Order Upwind, dan untuk lignite vol, O2, CO2, 
H2O, H2, serta CO menggunakan Second Order Upwind [17]. 
 
3.3.2.6 Initialize Conditions 
Initialize conditions merupakan nilai awal untuk tiap 
parameter sebelum proses iterasi untuk memudahkan simulasi 
mencapai konvergen. Initialize yang digunakan dalam simulasi ini 
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adalah standard initialize, untuk mendapatkan nilai parameter awal 
berdasarkan boundary conditions dari inlet. 
 
3.3.2.7 Monitoring Residual 
Monitoring residual adalah tahap penyelesaian masalah 
berupa proses iterasi hingga mencapai harga konvergen yang 
diinginkan. Harga konvergen ditetapkan sebesar 10-3 artinya proses 
iterasi dinyatakan telah konvergen setelah residualnya mencapai 
harga di bawah 10-3. Namun jika nilai konvergen tetap tidak 
tercapai maka untuk proses validasi dapat dilakukan pengambilan 
data pada iterasi tertentu dimana pada iterasi tersebut memiliki 
nilai parameter yang hampir sama dengan data operasi aktual [17]. 
 
3.3.3  Post-processing 
Post-processing merupakan tahap terakhir dalam simulasi 
ini. Pada tahap ini diperoleh hasil simulasi berupa data kualitatif 
berupa kontur atau vektor dan data kuantitatif berupa grafik 
maupun tabel data. Pada penelitian ini, analisa dilakukan terhadap 
distribusi temperatur (kontur dan grafik), distribusi kecepatan 
(kontur dan vektor), dan distribusi volume fraksi pasir (kontur dan 
grafik). Pengamatan akan dilakukan terhadap masing-masing 
variasi. Data kualitatif berupa kontur akan diambil pada 
penampang vertikal (z-center furnace, z-center cyclone 1, z-center 
cyclone 2 dan x-center furnace) dan penampang horizontal pada 
elevasi y = 5,3; 7; 9; 12; 20; 26; 28; 29 m dari  furnace dan cyclone 




Gambar 3.5 Posisi Penampang Pengamatan Data Kualitatif 
(kontur), (a) Penampang Horizontal atau Elevasi, (b) Penampang 
Vertikal 
3.4 Rancangan Penelitian 
Parameter input pada simulasi numerik untuk menganalisa 
karakteristik fluidisasi, pembakaran dan potensi erosi cyclone pada 
CFB boiler PLTU Air Anyir akibat pengaruh variasi rasio primary 
air dan secondary air dapat dilihat pada Tabel 3.7. 
 
Tabel 3.8  Parameter Input Penelitian 
Parameter Input Nilai 





Batu bara Temperatur 
Mass flow rate 
Udara transport batu 
bara 
Temperatur 
Mass flow rate 
Primary air Temperatur 




Secondary air Temperatur Konstan (tabel 
3.5) 
Mass flow rate Variasi (tabel 
3.6) 
 
Sedangkan parameter output yang diharapkan dari 
simulasi ini dapat dilihat pada Tabel 3.8. 
 
Tabel 3.9  Parameter Output Simulasi 
Tinjauan Parameter Lokasi tinjauan 
Fluidisasi Volume fraction 
pasir  
Plane-x center furnace 
Wall section furnace dan 
cyclone 
Kecepatan udara Plane-x center furnace 
Plane-y (6 m) 
Tekanan Plane-x center furnace 
Potensi Erosi  Volume fraction 
dan kecepatan pasir 






Plane-x center furnace 
Plane-y (5,3; 7; 9; 12; 

























ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Geometri Setup  
Sebelum dilakukan simulasi CFB boiler secara 
menyeluruh yaitu proses fluidisasi dan pembakaran, terlebih 
dahulu dilakukan pengecekan terhadap geometri yang dibuat 
apakah telah terhubung dengan baik antara satu daerah dengan 
daerah lainnya. Pengecekan geometri ini dilakukan dengan cara 
melakukan simulasi sederhana yang hanya melibatkan 
pengumpanan udara ke dalam CFB boiler melalui primary air dan 
secondary air inlet.  
 
Gambar 4.1 Pathline Primary Air Sepanjang Geometri CFB 
Boiler 
 
Hasil pengecekan geometri CFB boiler ini dapat dilihat 
pada Gambar 4.1 yang merupakan pathline udara yang 
diumpankan dari primary air inlet. Primary air mula-mula 
diumpankan melalui boundary condition primary air inlet 
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kemudian melintasi windbox, nozzle, zona lower furnace, upper 
furnace hingga masuk ke cyclone dan akhirnya udara tersebut 
keluar melalui saluran yang ada pada bagian atas cyclone. Akan 
tetapi, karena yang diumpankan pada simulasi ini hanya udara saja 
maka tidak terlihat adanya partikel yang turun ke bagian bawah 
cyclone. Pada gambar 4.1 (a) merupakan pathline dari udara yang 
diumpankan dari boundary condition primary air kanan dan kiri 
secara bersamaan, (b) merupakan pathline dari udara yang 
diumpankan dari boundary condition primary air kanan saja, (c) 
merupakan pathline dari udara yang diumpankan dari boundary 
condition primary air kiri saja. Ketiga bagian gambar tersebut 
menunjukkan bahwa udara yang diumpankan melalui boundary 
condition primary air kanan cenderung akan lebih banyak masuk 
ke cyclone bagian kanan dan sebaliknya udara yang diumpankan 
melalui boundary condition primary air kiri cenderung akan masuk 
ke cyclone bagian kiri. 
Pada Gambar 4.2 ditampilkan vektor kecepatan udara yang 
keluar dari nozzle. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa 
udara masuk ke dalam header yang ada pada bagian bawah nozzle 
dan keluar secara merata dari 8 lubang yang ada pada bagian 
samping nozzle. Hasil pengecekan geometri ini menunjukkan 
bahwa daerah-daerah dari primary air inlet hingga cyclone pada 
geometri CFB boiler ini telah terhubung satu sama lain dengan 
baik. 
Pengecekan terhadap geometri CFB boiler ini juga 
dilakukan dengan menampilkan pathline udara yang diumpankan 
dari secondary air inlet seperti pada Gambar 4.3. Lintasan udara 
dari secondary air inlet yang terdiri dari 16 inlet mula-mula masuk 
melalui menuju furnace melalui inlet dengan arah ke bawah karena 
inlet secondary air condong mengarah ke bawah. Kemudian baru 
udara bergerak menuju ke upper furnace dan memasuki cyclone 
hingga akhirnya keluar melalui flue-gas outlet. Dari gambar 
tersebut dapat diketahui bahwa domain dari secondary air inlet 
hingga ke cyclone telah terhubung dengan baik sehingga geometri 
ini dapat digunakan untuk melakukan simulasi lebih lanjut untuk 
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mengetahui karakteristik fluidisasi, potensi erosi dan pembakaran 
pada CFB boiler. 
 
Gambar 4.2 Vektor Kecepatan Primary air Melalui Nozzle; (a) 
face, (b) edge 
 
Pada sub-bab berikutnya akan dilakukan analisa terhadap 
hasil simulasi CFB boiler yang dilakukan pada lima variasi rasio 
primary air dan secondary air seperti pada Tabel 4.1 Analisa akan 
dilakukan terhadap karakteristik fluidisasi, potensi erosi, dan 
pembakaran. Analisa terhadap karakteristik fluidisasi akan ditinjau 
dari distribusi fraksi volume pasir, distribusi kecepatan udara 
superficial, dan distribusi tekanan. Kemudian analisa terhadap 
karakteristik potensi erosi akan ditinjau melalui dari distribusi 
fraksi volume dan kecepatan pasir di daerah superheater dan 
cyclone. Sedangkan untuk karakteristik pembakaran akan dianalisa 
dari distribusi temperatur. Sehingga nantinya dari hasil dari 
60 
 
penelitian ini dapat diketahui bagaimana pengaruh rasio primary 
air dan secondary air terhadap karakteristik fluidisasi, potensi 
erosi, dan pembakaran dan dapat diketahui berapa rasio primary 
air dan secondary air paling optimal untuk kasus CFB boiler ini 
berdasarkan parameter-parameter tersebut. 
 
Gambar 4.3 Pathline Secondary Air Sepanjang Geometri 
CFB Boiler 
 
Tabel 4.1 Variasi Rasio Primary air dan Secondary air 






1 40 - 60 9,86 14,80 24,66 
2 50 – 50 12,33 12,33 24,66 
3 60 - 40 13,343 8,896 24,66 
4 70 - 30 15,567 6,672 24,66 
5 80 - 20 17,791 4,599 24,66 
 
4.2 Analisa Karakteristik Fluidisasi  
Pada bagian analisa karakteristik fluidisasi terdiri dari tiga 
paramater yang akan dianalisa yaitu fraksi volume pasir, kecepatan 
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udara dan tekanan. Analisa dilakukan dengan menampilkan hasil 
kualitatif berupa kontur pada beberapa penampang di furnace dan 
cyclone, dan hasil juga akan ditampilkan secara kuantitatif berupa 
grafik pada beberapa daerah yang dianggap penting untuk dianalisa  
secara lebih komprehensif. 
 
4.2.1 Distribusi Fraksi Volume Pasir 
Dalam kimia, fraksi volume φi, didefinisikan sebagai 
volume suatu konstituen Vi dibagi dengan volume keseluruhan dari 





                                   (2.2) 
 
Fraksi volume merupakan satuan tidak berdimensi 
sehingga satuannya hanya dinyatakan dalam bilangan seperti 0,18. 
Fraksi volume memiliki konsep yang sama dengan persen volume 
(vol%) yang dinyatakan dengan persentase seperti 18%. Fraksi 
volume (persentase volume, vol%) adalah salah satu cara untuk 
mengekspresikan komposisi campuran dengan kuantitas tak 
berdimensi, fraksi massa (persentase massa, wt%) dan fraksi mol 
(persentase mol, mol%) adalah jenis satuan lainnya yang biasa 
digunakan untuk mengamati karakteristik suatu campuran.  
Hasil dari simulasi berupa distribusi fraksi volume pasir, 
seperti pada Gambar 4.4 sangat berguna untuk mengetahui 
fenomena fluidisasi yang terjadi di dalam furnace CFB boiler yang 
mana hal ini tidak dapat diketahui dengan melakukan pengamatan 
langsung di lapangan. 
Gambar 4.4 merupakan kontur fraksi volume pasir yang 
ditampilkan pada penampang x-center dari furnace pada time step 
0s, 5s, 10s, 20s, 30s, 40s, dan 50s untuk semua kasus variasi rasio 
primary air dan secondary air. Dari hasil tersebut dapat diketahui 
bahwa semua kasus menunjukkan bed expansion yang relatif 
homogen yang menunjukkan bahwa distribusi primary air dari 
nozzle cukup uniform. Meskipun semua kasus menunjukkan bed 
expansion, akan tetapi terdapat perbedaan yang signifikan pada 
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ketinggian dense bed dan formasi bed expansion antara kasus-
kasus tersebut. Dense bed yang dimaksud adalah tumpukan pasir 
yang relatif padat dan berada pada lower furnace dimana mayoritas 




Gambar 4.4 Kontur Fraksi Volume Pasir pada Penampang 
Tengah Sumbu-x dari Furnace untuk Tiap Kasus pada t=0-50s 
 
Ketinggian dense bed dari masing-masing kasus dengan 
rasio primary air dan secondary air (%PA-%SA) 40-60, 50-50, 
dan 60-40 berturut-turut adalah 1,8 m; 2,8 m; dan 3,1 m. Sementara 
untuk kasus dengan rasio primary air dan secondary air 
(%PA-%SA) 70-30 dan 80-20, tidak terlihat adanya dense bed, 
pasir cenderung terdistribusi secara merata disepanjang furnace. 
Ketinggian dense bed yang normal adalah sekitar 10% [19] dari 
ketinggian furnace yang mana pada penelitian ini ketinggian 
63 
 
furnace adalah 27 m. Dari kriteria tersebut dapat diketahui bahwa 
kasus dengan rasio primary air dan secondary air (%PA-%SA) 50-
50 dan 60-40 adalah kasus yang paling mendekati kriteria tersebut 
dibandingkan dengan kasus lainnya. Apabila ketinggian dense bed 
terlalu tinggi bahkan hingga tidak terlihat karena pasir telah 
terdistribusi secara merata disepanjang furnace seperti yang 
ditunjukkan pada kasus dengan rasio primary air dan secondary 
air (%PA-%SA) 70-30 dan 80-20, dikhawatirkan pasir dengan 
jumlah yang banyak akan masuk ke cyclone sehingga dapat 
menyebabkan erosi pada dinding cyclone. Sebaliknya apabila 
ketinggian dense bed terlalu rendah seperti yang ditunjukkan pada 
kasus dengan rasio primary air dan secondary air (%PA-%SA) 40-
60, hal ini mengindikasikan bahwa fluidisasi belum terjadi yang 
mana dapat berimbas pada buruknya proses pencampuran antara 
udara dan bahan bakar dan juga dapat berimbas pada turunnya 
efisiensi pembakaran. Bahkan selain mengakibatkan pada 
buruknya proses pencampuran antara udara dan bahan bakar, 
ketinggian dense bed yang terlalu rendah dapat mengakibatkan 
kecelakaan fatal yaitu windbox explosion karena pasir dan unburnt 
fuel dapat terakumulasi di dalam windbox dan berpotensi terbakar 
di dalam windbox [5].  
Berdasarkan Gambar 2.3 yang menjelaskan proses 
terbentuknya fluidisasi, pada kasus 1 dengan rasio primary air dan 
secondary air (40-60) dapat berada pada zona static bed atau pada 
zona bubbling bed, kemudian untuk kasus 2 (50-50) pada sekitar 
zona turbulent bed dan kasus 3 (60-40) kemungkinan berada pada 
daerah permulaan zona entrained bed, sedangkan untuk kasus 4 
(70-30) dan kasus 5 (80-20) berada pada zona entrained bed. 
Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa titik minimum 
fluidization velocity pada kasus simulasi ini kurang lebih dicapai 
pada kecepatan primary air yang digunakan pada kasus 1 (40-60). 
Sedangkan titik transisi dari turbulent flow ke entrained flow 
berada pada kecepatan primary air yang digunakan pada kasus 3 
(60-40). Propertis dari udara dan bed material seperti viskositas, 
densitas, dan ukuran partikel sangat mempengaruhi nilai kecepatan 
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dari minimum fluidization velocity maupun entrained flow. 
Sehingga apabila terjadi perubahan pada propertis udara dan bed 
material yang digunakan maka perlu diadakan penelitian simulasi 
yang berbeda. 
Pembahasan fraksi volume pasir disepanjang furnace juga 
dapat dianalisa dari plot fraksi volume pasir terhadap ketinggian 
furnace yang diambil pada garis tengah furnace seperti pada 
Gambar 4.5. Plot ini diambil pada time step terakhir dari simulasi 
yang dilakukan ini yaitu pada t=50s. Dari plot ini diketahui bahwa 
dengan meningkatnya persentase primary air akan meningkatkan 
ketinggian dense bed bahkan pada suatu kondisi bed dapat 
terdistribusi uniform disepanjang furnace. Pada kasus dengan 
persentase primary air melebihi 60% menghasilkan entrained flow 
dimana pada kasus tersebut tidak terlihat adanya dense bed, bed 
relatif terdistribusi secara uniform di sepanjang furnace yang 
kemungkinan besar pasir akan masuk menuju cyclone dalam 
jumlah yang besar. Sedangkan pada kasus dengan persentase 
primary air dibawah 50%, yakni kasus (40-60) terlihat bahwa 
ketinggian dense bed terlalu rendah yaitu 1,8 m. Hal ini disebabkan 
mass flow dari primary air kurang cukup untuk menyebabkan 
kondisi fluidisasi tubulent pada furnace. 
Pada ketinggian furnace di atas saluran masuk cyclone (lebih 
dari 23 m) masih terlihat adanya fraksi pasir walaupun dengan 
jumlah sangat sedikit bahkan jumlahnya dapat diabaikan. Hal ini 
disebabkan karena saluran masuk cyclone tidak berada pada semua 
sisi furnace, sehingga pasir yang mengalir pada sisi yang tidak 
terdapat saluran masuk cyclone mampu naik melewati daerah di 





Gambar 4.5 Plot Fraksi Volume Pasir terhadap Ketinggian 
Furnace pada Garis Tengah Furnace  
 
4.2.2 Distribusi Kecepatan Udara Superficial  
Analisa terhadap karakteristik fluidisasi juga dilakukan 
melalui distribusi kecepatan udara superficial yang terjadi di dalam 
furnace. Adapun pengertian dari kecepatan superficial adalah 
kecepatan dari fluida baik cair ataupun gas yang digunakan untuk 
pengontakkan dengan partikel-partikel padat. Pada pembahasan ini 
kecepatan superficial yang ditampilkan adalah kecepatan yang 
mengarah ke sumbu-y karena pada arah inilah udara akan 
berkontribusi pada terjadinya proses fluidisasi. Dari analisa 
terhadap distribusi kecepatan udara superficial ini dapat diketahui 
apakah fluidisasi telah berjalan dengan baik. 
Sebelum ditampilkan distribusi kecepatan udara 
superficial yang didapatkan dari simulasi. Akan dilakukan terlebih 
dahulu perhitungan kecepatan udara superficial dari beberapa 
persamaan empiris yaitu berupa Umf yang merupakan kecepatan 
udara yang dibutuhkan untuk terjadinya bubbling bed dimana gaya 
drag udara sama dengan gaya berat partikel. Kemudian juga akan 
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dihitung nilai Uc yaitu kecepatan transisi dari kondisi bubbling bed 
ke turbulent bed. 
1. Minimum fluidization velocity (Umf), dari Persamaan 2.1 
untuk menghitung Ar, Persamaan 2.2 untuk menghitung 
Remf, dan Persamaan 2.3 untuk menghitung Umf. Data 
densitas udara dan viskositas udara tercantum pada Tabel 
3.3 dan untuk data diameter partikel pasir dan densitas 















= 0,014 𝑚/𝑠 
 
2. Transisi ke turbulent bed (Uc) 
 
𝑈𝑐 = 3. √2500𝑥0,0002 − 0,17 = 1,95 𝑚/𝑠 
 
Pada Gambar 4.6 ditampilkan kontur kecepatan udara 
superficial arah sumbu-y yang diambil pada penampang tengah 
sumbu-x furnace pada t= 50s.  Dari gambar dapat diketahui bahwa 
pada kasus 1 (40-60) dan kasus 2 (50-50) terlihat pada daerah di 
sekitar inlet secondary air mengalami nilai kecepatan negatif. Hal 
ini dikarenakan inlet secondary air yang condong mengarah ke 
bawah dan karena pada kasus tersebut persentase secondary air 
relatif besar. Sedangkan pada kasus lainnya yaitu kasus 3 (60-40), 
kasus 4 (70-30), dan kasus 5 (80-20) nilai kecepatan negatif pada 
daerah tersebut akan menurun akibat persentase secondary air 
yang semakin sedikit. Selain itu dapat pula diketahui bahwa pada 
daerah upper furnace, kecepatan udara lebih dipengaruhi oleh  
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secondary air. Hal ini dapat dilihat pada kontur kecepatan di upper 
furnace dari kasus 1 (40-60) dan kasus 2 (50-50) yang memiliki 
nilai lebih tinggi daripada kasus lainnya. 
 
Gambar 4.6 Kontur Kecepatan Udara Arah Sumbu-y pada 
Penampang Tengah Sumbu-x dari Furnace 
 
 Distribusi kecepatan udara ini juga dianalisa dari plot 
kecepatan udara arah sumbu-y terhadap jarak dari titik referensi 
z=0 pada ketinggian 1 meter di atas nozzle seperti pada Gambar 
4.7. Pengambilan data pada ketinggian 1 meter di atas nozzle 
karena pada daerah ini terdapat dense bed sehingga dapat 
digunakan untuk mengetahui bagaimana distribusi dan nilai dari 
kecepatan udara superficial, yang mana udara superficial ini adalah 
kecepatan udara yang digunakan untuk pengontakkan dengan 
partikel-partikel pasir.  
Diketahui bahwa pada daerah dinding mengalami 
kecepatan minimum akibat tegangan geser dinding dan juga pada 
kasus 1 (40-60) dan kasus 2 (50-50) terkadang terjadi kecepatan 
minimum akibat udara bertumbukkan dengan partikel pasir 
sehingga arah udara tidak mengarah ke sumbu-y. Kemudian nilai 
rata-rata kecepatan udara superficial pada kasus (%PA-%SA) 40-
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60, 50-50, 60-40, 70-30 dan 80-20 berturut-turut adalah 1,43 m; 
2,38 m; 2,53 m; 3,35 m; dan 3,77 m. Hal ini menunjukkan bahwa 
kasus 1 (40-60) adalah kasus dengan nilai kecepatan udara 
superficial terendah dan sebaliknya kasus 5 dengan (80-20) adalah 
kasus dengan nilai kecepatan udara superficial tertinggi. Maka 
dapat diketahui bahwa dengan penambahan persentase primary air, 
kecepatan udara superficial akan semakin meningkat yang mana 
kecepatan udara superficial ini sangat berdampak pada pola 
fluidisasi yang terjadi. 
Dari hasil simulasi yang dibandingkan dengan perhitungan 
kecepatan udara superficial teoritis, maka dapat disimpulkan 
bahwa kasus 1 (40-60) berada pada zona bubbling bed karena nilai 
kecepatan udara superficialnya berada diantara nilai 𝑈𝑚𝑓 dan 𝑈𝑐. 
Kemudian untuk kasus 2 (50-50), kasus 3 (60-40), kasus 4 (70-30), 
dan kasus 5 (80-20) dapat berada pada zona turbulent bed atau pada 
zona entrained bed karena nilai kecepatan udara superficial-nya 
lebih besar nilai 𝑈𝑐. 
 
 





4.2.3 Distribusi Tekanan  
Tekanan adalah satu-satunya parameter yang terukur 
dalam analisa fluidisasi ini, dimana parameter lainnya yaitu fraksi 
volume pasir dan kecepatan udara superficial sulit untuk diukur 
dan diketahui secara pasti dalam kenyataannya di lapangan. 
Tekanan di dalam furnace sangat berkaitan langsung dengan proses 
fluidisasi sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana proses 
fluidisasi yang terjadi di dalam furnace. Dari Gambar 2.3 dapat 
diketahui bahwa pressure drop pada bed akan meningkat secara 
drastis pada kondisi static bed hingga dicapainya titik minimum 
fluidization velocity (Umf). Kemudian pressure drop akan 
cenderung konstan pada kondisi bubbling bed dan turbulent bed. 
Apabila bed mengalami entrained flow dimana bed dan bahan 
bakar banyak yang terangkat keluar furnace maka pressure drop 
akan turun secara drastis. 
Pada pembahasan ini, distribusi tekanan dianalisa melalui 
kontur tekanan pada penampang tengah sumbu-x dari furnace pada 
t= 50s seperti pada Gambar 4.8 dan juga plot tekanan terhadap 
ketinggian furnace seperti pada Gambar 4.9 untuk dapat 
mengetahui tren pressure drop dari masing-masing kasus. 
Dari Gambar 4.8 dapat diketahui bahwa kasus 
(%PA-%SA) 40-60, 50-50, 60-40, 70-30 dan 80-20 memiliki nilai 
tekanan windbox berturut-turut adalah 6,2 kPa; 6,9 kPa; 7,7 kPa; 
8,2 kPa; dan 9,7 kPa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan 
ditingkatkannya persentase primary air, tekanan windbox akan 
mengalami kenaikkan akibat semakin besarnya jumlah udara yang 
masuk ke windbox. Pada umumnya tekanan ideal windbox pada 
CFB boiler ini adalah sekitar 6,5-7,5 kPa [19]. Sehingga dari 
kriteria tersebut hanya kasus 2 (50-50) yang memenuhi kriteria 
ideal. Apabila nilai tekanan windbox jauh melebihi nilai 7,5 kPa 
dapat dikhawatirkan menyebabkan ledakan pada windbox. 
Sebaliknya apabila nilai tekanan windbox kurang dari 5,5 kPa dapat 
mengindikasikan bahwa mass flow primary air kurang mencukupi 




Gambar 4.8 Kontur Tekanan pada Penampang Tengah Sumbu-x 
dari Furnace 
 
Gambar 4.9 menampilkan plot tekanan terhadap 
ketinggian furnace pada garis tengah furnace sebagai dasar analisa 
tren tekanan terhadap ketinggian furnace dan juga nilai pressure 
drop dari masing-masing kasus. Windbox berada pada ketinggian 
3,3-5 m, sedangkan furnace chamber berada pada ketinggian 5-32 
m. Dari plot tersebut dapat diketahui bahwa terjadi perbedaan 
tekanan yang sangat besar antara daerah windbox dan daerah 
furnace chamber pada setiap kasus. Selain itu dapat diketahui pula 
bahwa nila tekanan mengalami penurunan seiiring dengan semakin 
tinggi lokasi tinjauannnya. Kemudian untuk pressure drop pada 
bed, kasus 1 (40-60) mengalami pressure drop yang paling besar. 
Hal ini dapat dilihat dari tren tekanan yang turun secara signifikan 
pada daerah bed-nya. Sedangkan untuk kasus 5 (%PA-%SA) 80-
20 memiliki pressure drop yang paling rendah dibandingkan 
dengan kasus lainnya dimana tren penurunan tekanan relatif lebih 
landai. Secara berturut-turut nilai bed pressure drop dari kasus 
(%PA-%SA) 40-60, 50-50, 60-40, 70-30 dan 80-20 adalah 2,46 
kPa; 2,37 kPa; 1,27 kPa; 0,30 kPa; dan 0,17 kPa. Pada kasus 1 dan 
2 nilai pressure drop tidak mengalami perbedaan pressure drop 
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yang terlalu signifikan sehingga hal ini mengindikasikan bahwa 
pada kedua kasus ini berada pada zona bubbling hingga turbulent 
bed. Kemudian mulai dari kasus 3 terjadi penurunan pressure drop 
yang cukup signifikan dan terus turun pada kasus 4 dan 5. Maka 
dari parameter pressure drop ini diketahui bahwa kasus 3, 4, dan 5 
berada pada zona entrained bed.  
Ergun (1952) [5] membuat suatu persamaan untuk 
mengetahui pressure drop pada dense bed. 
 














 ,             (4.1) 
 
dimana ∆𝑃 adalah pressure drop, L adalah jarak antara titik 
tinjauan, 𝜀 adalah voidage (celah antara dense bed), U adalah 
kecepatan udara superficial melewati celah bed, 𝜇 adalah viskositas 
udara, 𝑑𝑝 adalah diameter partikel pasir, ∅ adalah sphericity, dan 
𝜌𝑔 adalah densitas gas. 
 Dari Persamaan 4.1 dapat diketahui hubungan antara 
pressure drop dengan beberapa parameter fluidisasi lainnya. 
Parameter kecepatan udara superficial, viskositas udara, dan 
densitas gas berbanding lurus dengan pressure drop. Sedangkan 
parameter voidage (celah antara partikel pasir) dan diameter 
partikel memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan 
pressure drop. Dengan peningkatan persentase primary air yang 
diumpankan akan menyebabkan kecepatan udara superficial akan 
meningkat sekaligus meningkatkan nilai pressure drop seperti 
yang ditunjukkan pada zona static bed hingga bubbling bed. Akan 
tetapi dengan meningkatnya kecepatan udara superficial juga 
beimbas pada kenaikkan nilai voidage (celah antara dense bed) 
yang sangat besar sehingga pada suatu kondisi tertentu pressure 





Gambar 4.9 Plot Tekanan terhadap Ketinggian Furnace pada 
Garis Tengah Furnace 
 
Berdasarkan analisa komprehensif terhadap parameter 
fluidisasi yang terdiri dari distribusi fraksi volume pasir, distribusi 
udara, dan distribusi tekanan dapat disimpulkan kondisi proses 
fluidisasi dari masing-masing kasus seperti pada Gambar 4.10. 
Pada kasus 1 dan 2 nilai pressure drop tidak mengalami perbedaan 
pressure drop yang terlalu signifikan, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa kasus 1 (40-60) dan 2 (50-50) berada pada zona bubbling 
bed atau turbulent bed. Kemudian dari hasil analisa terhadap 
distribusi fraksi volume pasir telah diketahui bahwa kasus 2 (50-
50) berada pada zona turbulent bed karena ketinggian dense bed 
adalah sekitar 10% furnace, sedangkan kasus 1 (40-60) berada 
pada zona bubbling bed karena ketinggian dense bed di bawah 
10 % ketinggian furnace. Dari analisa terhadap distribusi 
kecepatan udara superficial juga menunjukkan hal yang serupa 
dimana kasus 1 (40-60) berada pada zona bubbling bed karena nilai 
kecepatan udara superficial-nya berada diantara 𝑈𝑚𝑓 dan 𝑈𝑐. 
Kemudian untuk kasus 2 (%PA-%SA) 50-50 berada pada zona 
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turbulent bed karena nilai kecepatan udara superficialnya berada 
diantara nilai 𝑈𝑐.  
Kemudian pada kasus 3 (60-40) mulai mengalami 
penurunan pressure drop yang cukup drastis sehingga dapat 
diketahui bahwa kasus 3 ini masuk pada zona peralihan dari 
turbulent bed ke entrained bed. Hal ini juga ditunjukkan dari 
dianalisa terhadap parameter fraksi volume pasir dimana mulai 
terlihat beberapa partikel pasir telah memasukin cyclone. 
Sedangkan pada kasus 4 (70-30) dan 5 (80-20) terus 
mengalami penurunan pressure drop yang drastis sehingga dapat 
disimpulkan ketiga kasus ini masuk pada zona entrained zone 
dimana partikel pasir sangat banyak yang terbawa keluar furnace 




Gambar 4.10 Zona Proses Fluidisasi dari Tiap Kasus Berdasarkan 
Analisa pada Parameter Fluidisasi 
 
4.3     Analisa Potensi Erosi 
Pada sub-bab 2.6 telah diuraikan berbagai isu pada 
pengoperasian dan perwatan CFB boiler. Diketahui bahwa masalah 
yang terbesar dan paling sering terjadi adalah degradasi material 
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akibat tererosi oleh partikel pasir. Daerah-daerah yang paling 
berpotensi terjadi erosi adalah pada cyclone, wingwall superheater, 
lower furnace, wall tubes, dan nozzle grid. Pada pembahasan 
potensi erosi ini akan lebih fokus pada daerah cyclone dan 
wingwall superheater saja karena pada daerah tersebut adalah 
daerah yang potensi erosinya lebih dipengaruhi oleh parameter 
operasi khususnya rasio primary air dan secondary air. Sedangkan 
untuk lower furnace erosi yang terjadi hampir tidak dapat dihindari 
dari perubahan parameter operasi karena kemungkinan pada setiap 
kasus yang divariasikan pada penelitian ini akan menghasilkan 
pola aliran bed material yang mengalami turbulensi yang tinggi 
pada daerah tersebut. Kemudian untuk daerah wall tubes, erosi 
yang terjadi lebih dikarenakan faktor desain. Kemudian untuk 
daerah nozzle grid kejadiannya hanya akan ditemui pada 
pengoperasian dengan kecepatan udara superficial yang sangat 
rendah. 
Berdasarkan Persamaan  2.7 dan 2.8 diketahui bahwa 
terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada laju erosi. Salah 
satu faktor tersebut adalah kecepatan pasir dan konsentrasi pasir.  
Dikarenakan kedua parameter ini adalah parameter yang mampu 
didapatkan dari hasil simulasi, maka dari itu pada bagian analisa 
karakteristik potensi erosi ini terdiri dari dua paramater yang akan 
dianalisa yaitu fraksi volume pasir dan kecepatan pasir terutama di 
bagian wingwall superheater dan cyclone. Analisa dilakukan 
dengan menampilkan kontur maupun vektor pada beberapa 
penampang di daerah furnace, wingwall superheater dan cyclone. 
 
4.3.1 Distribusi Fraksi Volume Pasir  
Pada sub-sub bab ini akan dibahas distribusi fraksi volume 
pasir yang berukuran relatif lebih kecil atau yang lebih sering 
disebut fine particles. Fine particles berbeda dengan dense bed 
yang cenderung hanya berfluktuasi di bagian lower furnace yang 
berguna untuk proses fluidisasi, fine particles yang cenderung 
berukuran lebih kecil dan tidak menggumpal seperti dense bed. 
Banyaknya fine particles yang mencapai wingwall superheater dan 
75 
 
cyclone dapat menyebabkan erosi yang parah pada daerah tersebut. 
Perlu dilakukan pengaturan nilai range fraksi volume yang sangat 
kecil agar kontur yang dihasilkan lebih informatif untuk analisa 
distribusi fraksi volume pasir (fine particles) pada masing-masing 
kasus. 
Dari Gambar 4.11 yakni kontur fraksi volume pasir 
pandangan isometrik, elevasi cyclone di 28 m, 26 m, dan 20 m, dan 
juga wingwall superheater untuk kasus 1 (40-60). Nilai range 
fraksi volume yang digunakan adalah 0-5,0e-5. Dari gambar dapat 
diketahui bahwa partikel pasir yang mencapai cyclone hanya 
sedikit sekali yakni sekitar 1,5e-5 - 2,0e-5 (15-20 ppm). Kemudian 
untuk daerah wingwall superheater, partikel pasir hanya terdapat 
pada bagian pangkal bawahnya saja dengan nilai fraksi volume 
sekitar 1,5e-5 (15 ppm). Partikel pasir cenderung masih berada pada 
furnace, sehingga potensi erosi pada bagian cyclone pada kasus ini 
relatif kecil. 
Kemudian untuk distribusi fraksi volume partikel pasir 
kasus 2 (50-50) seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.12 dapat 
diketahui bahwa terjadi kenaikkan konsentrasi partikel pasir yang 
mencapai wingwall superheater maupun cyclone. Pada cyclone 
fraksi volume pasir maksimal dapat mencapai nilai 4,5e-5 (45 ppm) 
yaitu pada daerah inlet duct. Kemudian untuk daerah wingwall 
superheater konsentrasi partikel pasir lebih tinggi dibandingkan 
pada kasus 1, yakni dapat mencapai nilai 4,2e-5 (42 ppm). 
Distribusi fraksi volume partikel pasir pada kasus 3 (60-
40) dapat dilihat pada Gambar 4.13. Pada kasus 3 ini nilai range 
fraksi volume dibuat berbeda dengan kasus 1 dan kasus 2 yakni (0-
0,001) karena seperti yang telah diketahui pada sub-bab 
sebelumnya bahwa pada kasus 3 kemungkinan jumlah partikel 
yang memasuki cyclone lebih banyak dibandingkan kasus 1 dan 2. 
Dari gambar dapat diketahui bahwa partikel pasir yang mencapai 
cyclone adalah sekitar 3,0e-4 - 4,0e-5 (300-400 ppm) dan terpusat 
pada daerah inlet duct. Sedangkan pada wingwall superheater 
distribusi fraksi volume pasir hampir sama dengan kasus 
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sebelumnya yakni lebih terkonsentrasi pada bagian pangkal bawah 
dan nilainya mencapai 0,001 (1000 ppm). 
 
Gambar 4.11 Kontur Fraksi Volume Pasir Pandangan Isometrik,  
Elevasi Cyclone, dan Wingwall Superheater Kasus 1 (40-60)  
 
 
Gambar 4.12 Kontur Fraksi Volume Pasir Pandangan Isometrik,  





Gambar 4.13 Kontur Fraksi Volume Pasir Pandangan Isometrik,  
Elevasi Cyclone, dan Wingwall Superheater Kasus 3 (60-40) 
 
 
Gambar 4.14 Kontur Fraksi Volume Pasir Pandangan Isometrik,  
Elevasi Cyclone, dan Wingwall Superheater Kasus 4 (70-30)  
 
Kemudian pada kasus 4 (60-70) nilai fraksi volume pasir 
yang mencapai wingwall superheater maupun cyclone semakin 
meningkat. Pada cyclone fraksi volume pasir maksimal berada di 
daerah inlet duct yang mencapai nilai 5,0e-4 - 1,0e-4 (500-1000 
ppm). Kemudian di daerah wingwall superheater nilai fraksi 
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volume pasir mencapai 1,1e-4 (1100 ppm). Pada kasus 5 (80-20) 
fraksi volume pasir yang mencapai cyclone dan wingwall 
superheater juga cukup tinggi. Pada cyclone dapat mencapai 5,0e-
4 - 1,2e-4 (500-1200 ppm) dan pada wingwall superheater maksimal 
sekitar 1,3e-4 (1300 ppm). 
 
Gambar 4.15 Kontur Fraksi Volume Pasir Pandangan Isometrik,  
Elevasi Cyclone, dan Wingwall Superheater Kasus 5 (80-20)  
 
Dari pembahasan distribusi fraksi volume partikel pasir 
berukuran kecil ini, dapat diketahui bahwa dengan meningkatnya 
persentase primary air maka konsentrasi pasir di daerah wingwall 
superheater dan cyclone akan meningkat yang mana hal ini dapat 
meningkatkan pula potensi erosi yang terjadi pada daerah tersebut.  
 
4.3.2 Distribusi Kecepatan Partikel Pasir 
Pab sub-sub bab ini akan dibahas distribusi kecepatan pasir 
melalui hasil simulasi berupa vektor kecepatan pasir pada 
penampang isometrik CFB boiler, pada beberapa penampang di 
cyclone ketinggian 28 m, 26 m, dan 20 m, dan juga pada wingwall 
superheater.  
Pada Gambar 4.16 ditampilkan vektor kecepatan pasir 
pada penampang keseluruhan CFB untuk semua kasus pada t= 50s 
dan Gambar 4.17 merupakan gambar detail pada beberapa daerah 
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yang diambil pada kasus 3 (60-40).  Dari kedua gambar tersebut 
dapat diketahui bahwa pada daerah lower furnace semua kasus 
menunjukkan arah vektor yang tidak teratur yang dapat 
menyebabkan erosi pada daerah tersebut. Sehingga pemasangan 
refractory dengan material yang kuat pada daerah lower furnace 
mutlak dilakukan karena potensi erosi pada daerah lower furnace 
ini terjadi hampir pada semua pola operasi. Kemudian untuk daerah 
wall tubes di upper furnace semua kasus menunjukkan arah vektor 
mengarah ke bawah sejajar dengan wall tubes. Sehingga potensi 
erosi pada daerah ini cenderung kecil. Selain itu dapat diketahui 
pula bahwa vektor kecepatan pasir yang masuk ke cyclone akan 
semakin meningkat dengan meningkatnya persentase primary air. 
Daerah pangkal bawah wingwall superheater sangat rawan terjadi 
erosi karena merupakan daerah yang pertama kali menerima 
hantaman partikel pasir. Kemudian untuk daerah bull nose cyclone 
juga mengalami kecepatan pasir yang tinggi dengan sudut vektor 
terhadap permukaan karena terjadi perubahan luas penampang 
yang drastis pada daerah tersebut. Untuk daerah inlet duct juga 
mengalami kecepatan pasir yang tinggi, akan tetapi karena arah 
vektornya cenderung sejajar dengan permukaan maka potensi erosi 
pada daerah tersebut lebih minim. Kasus 5 (80-20) adalah kasus 
dengan jumlah vektor terbanyak yang masuk ke daerah cyclone. 
Kemudian diketahui pula bahwa pada kasus 4 (70-30) dan kasus 5 
(80-20) terlihat adanya vektor kecepatan pasir yang mengarah ke 
atas menuju secondary loop. Hal ini diakibatkan partikel pasir yang 
masuk ke cyclone tidak mampu lagi ditangkap secara maksimal 
karena jumlahnya telah melebihi capture capacity dari cyclone ini. 
Hal ini sangat membahayakan rangkaian heat exchanger yang ada 




Gambar 4.16 Vektor Kecepatan Pasir pada Dinding Untuk Tiap 
Kasus 
 




Dengan tujuan untuk mendapatkan analisa vektor 
kecepatan pasir yang lebih lengkap di daerah cyclone dan wingwall 
superheater maka ditampilkan Gambar 4.18. Gambar 4.18 
merupakan vektor kecepatan yang diambil pada elevasi cyclone 28 
m, 26 m, dan 20 m, dan juga wingwall superheater. Dari gambar 
dapat diketahui bahwa pada semua kasus menunjukkan bahwa 
kecepatan pasir maksimal di cyclone terjadi pada inlet duct dan 
juga pada ketinggian 20 m akibat terjadi pengecilan penampang. 
Akan tetapi arah vektor pada inlet duct cenderung sejajar dengan 
permukaan dinding sehingga potensi erosinya cenderung kecil. 
Berbeda dengan daerah target area yang terlihat bahwa pada daerah 
tersebut vektor pasir menumbuk dengan sudut tertentu terhadap 
permukaan yang dapat mengakibatkan erosi. Selain itu dapat pula 
diketahui bahwa jumlah vektor dan nilai kecepatan partikel pasir 
semakin meningkat dengan meningkatnya persentase primary air. 
Kemudian untuk daerah wingwall superheater juga menunjukkan 
tren yang sama dengan vektor kecepatan pasir di cyclone, yang 
mana jumlah vektor dan nilai kecepatan partikel pasir di daerah 
wingwall superheater semakin tinggi dengan meningkatnya 
persentase primary air. Hal ini disebabkan oleh distribusi fraksi 
volume pasir yang semakin tinggi pula dengan meningkatnya 
persentase primary air seperti yang telah diketahui pada 
pembahasan sebelumnya. Daerah paling berpotensi terjadi erosi 
pada wingwall superheater adalah pada daerah pangkal bawah 
dikarenakan pada daerah ini adalah daerah yang pertama kali 
mengalami kontak dengan partikel pasir. Maka pemasangan 
refractory pada daerah bull nose, target area dan pangkal bawah 
wingwall superheater sangat penting dilakukan untuk 
memperpanjang umur pembangkit secara umum dan secara khusus 




Gambar 4.18 Vektor Kecepatan Pasir pada Cyclone dan 
Superheater untuk Tiap Kasus 
 
Dari pembahasan potensi erosi ini yang terdiri dari 
parameter fraksi volume pasir dan kecepatan pasir dapat 
disimpulkan bahwa rasio primary air dan secondary air sangat 
berpengaruh pada potensi erosi. Dimana dengan peningkatan 
persentase primary air akan meningkatkan fraksi volume pasir 
yang mencapai wingwall superheater dan cyclone, serta sekaligus 
dapat meningkatkan kecepatan pasir pada daerah wingwall 
superheater dan cyclone. Berdasarkan Persamaan 2.7 dan 2.8 
dengan meningkatnya fraksi volume pasir (konsentrasi pasir) dan 
kecepatan partikel pasir maka semakin tinggi pula potensi 
terjadinya erosi. Walaupun ada faktor lain seperti sudut tumbukkan 
yang berpengaruh pada laju erosi, akan tetapi untuk saat ini hal 
tersebut belum memungkinkan untuk diketahui secara detail 
nilainya dari hasil simulasi. Parameter fraksi volume dan kecepatan 
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pasir dinilai sudah cukup mewakili pola erosi yang terjadi di CFB 
boiler ini. Pemasangan material (refractory) dengan spesifikasi 
yang lebih baik sangat diperlukan pada daerah-daerah rawan terjadi 
erosi agar dapat mengurangi dampak erosi sekaligus dapat 
memperpanjang umur boiler dan mengurangi kemungkinan 
kerugian-kerugian akibat shutdown yang tidak diinginkan. 
 
4.4 Analisa Karakteristik Pembakaran 
Analisa karakteristik pembakaran pada CFB boiler ini akan 
ditampilkan kontur temperatur pada furnace.  Kontur temperatur 
diambil pada penampang vertikal memotong sumbu-x dan sumbu-
z dan juga penampang horizontal pada beberapa elevasi furnace. 
Plot temperatur terhadap ketinggian titik pengukuran pada furnace 
juga akan ditampilkan untuk merinci bagaimana perbedaan 
distribusi temperatur yang dihasilkan dari tiap kasus. 
 
 
Gambar 4.19 Kontur Temperatur pada Penampang Tengah 
Sumbu-x dari Furnace 
 
Pada Gambar 4.19 dapat dilihat kontur temperatur pada 
penampang tengah sumbu-x furnace yang diambil pada t= 50s dari 
semua kasus. Dari gambar dapat dilihat bahwa setiap kasus 
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menghasilkan kontur temperatur yang tidak jauh berbeda, baik dari 
tren maupun nilainya. Nilai temperatur yang tidak terlalu berbeda 
jauh antara kasus variasi rasio primary air dan secondary air ini 
disebabkan karena nilai jumlah udara pada setiap kasus ini tidak 
berbeda yang sekaligus artinya setiap kasus ini memiliki nilai AFR 
yang sama. Pada daerah lower furnace semua kasus menghasilkan 
nilai temperatur yang relatif lebih rendah daripada daerah upper 
furnace. Rata-rata nilai temperatur pada lower furnace sekitar 500-
650 °C. Hal ini disebabkan pada daerah lower furnace, pembakaran 
yang terjadi hanya melibatkan primary air yang diumpankan dari 
nozzle. Barulah pada daerah upper furnace yakni daerah di atas 
secondary air inlet, temperatur gas semakin meningkat hinga 
mencapai nilai sekitar 800 °C. Hal ini menunjukkan bahwa 
secondary air sangat berperan dalam menyempurnakan proses 
pembakaran yang sebelumnya telah terjadi di lower furnace oleh 
primary air.  
Salah satu tujuan adanya pemisahan level pengumpanan 
udara pembakaran ke dalam furnace CFB boiler yakni primary air 
dan secondary adalah proses pembakaran dapat terjadi secara 
bertahap sehingga temperatur furnace akan lebih rendah 
dibandingkan apabila tanpa pemisahan level pengumpanan udara 
pembakaran. Temperatur furnace yang terjadi pada CFB boiler 
karena hal ini diyakini tidak akan melebihi temperatur yang 




Gambar 4.20 Kontur Temperatur pada Penampang Tengah 
Sumbu-z dan Sumbu-y 
 
Pada Gambar 4.20 ditampilkan kontur temperatur pada 
penampang tengah sumbu-z dan penampang sumbu-y di beberapa 
elevasi yaitu ketinggian 5,3 m, 7 m, 9 m, 14 m, 20 m, 26 m, 28 m, 
dan outlet dari kasus 2 (50-50). Pada kasus lainnya penulis nilai 
distribusi temperaturnya tidak jauh berbeda sehingga dengan 
menampilkan hasil dari kasus 2 saja telah dapat mewakili hasil dari 
variasi lainnya. Dari gambar dapat diketahui bahwa pada daerah 
lower furnace (daerah sebelum secondary air inlet) memiliki 
temperatur yang relatif rendah sekitar 400-600 °C dikarenakan 
proses pembakaran belum terjadi secara sempurna pada daerah 
tersebut. Barulah pada daerah upper furnace (daerah setelah 
secondary air inlet) temperatur dapat mencapai temperatur operasi 




Gambar 4.21 Plot Temperatur terhadap Ketinggian Furnace 
pada Garis Tengah Furnace 
 
Kemudian Gambar 4.21 yang merupakan plot temperatur 
gas terhadap ketinggian furnace digunakan untuk menganalisa 
distribusi temperatur gas pada furnace secara lebih komprehensif. 
Dari gambar diketahui bahwa secara umum temperatur gas akan 
meningkat dengan semakin tingginya titik acuan pengukuran. Pada 
setiap kasus menunjukkan bahwa temperatur gas hanya mengalami 
fluktuasi pada daerah lower furnace dimana mayoritas proses 
fluidisasi terjadi. Terjadi perbedaan nilai temperatur yang cukup 
signifikan pada daerah lower furnace ini yang mana hal ini tidak 
dapat diamati pada kontur temperatur yang ditampilkan 
sebelumnya. Pada kasus 1 (40-60) memiliki nilai temperatur lower 
furnace paling rendah dibandingkan dengan kasus lainnya. Hal ini 
disebabkan karena pada kasus 1 (40-60) ini nilai persentase 
primary air-nya paling rendah. Primary air lebih berpengaruh pada 
proses pembakaran di daerah lower furnace dibandingkan dengan 
secondary air. Hal ini mengakibatkan dengan semakin rendah 
persentase primary air maka temperatur lower furnace semakin 
rendah karena proses pembakaran yang terjadi mengalami 
kekurangan oksigen.  
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Pada titik dimana inlet udara transport batu bara, inlet 
secondary air tingkat 1 dan inlet secondary air tingkat 2 berada 
yaitu pada ketinggian 5,7 m; 7,6 m; dan 9,1 m, temperatur mula-
mula mengalami penurunan karena temperatur flue gas diambil 
oleh udara transport batu bara dan secondary air yang 
temperaturnya lebih rendah daripada temperatur furnace. 
Kemudian pada ketinggian tertentu dari lokasi inlet udara transport 
batu bara dan inlet secondary air tersebut, temperatur baru 
mengalami kenaikkan yang mengindikasikan bahwa reaksi antara 
udara transport batu bara dan secondary air dengan batu bara baru 
terjadi. Diketahui pula bahwa pada daerah upper furnace yang 
dimulai pada ketinggian sekitar 10 m ke atas memiliki nilai 
temperatur gas yang relatif sama antara setiap kasus. Hal ini lebih 
disebabkan karena pada setiap kasus yang disimulasikan ini 
memiliki jumlah udara yang sama yang mana itu artinya nilai AFR 
dari setiap kasus ini sama pula. Temperatur pembakaran lebih 
dipengaruhi oleh nilai AFR dibandingkan rasio primary dan 
secondary air. Nilai temperatur yang dihasilkan dari semua kasus 
ini menghasilkan nilai yang tidak melewati batas pengoperasian 
CFB boiler yakni 950 °C untuk menghindari pembentukkan emisi 
NOx maupun untuk menghindari terjadinya pelelehan dari partikel 






























 Simulasi numerik untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
rasio primary air dan secondary air pada karakteristik CFB boiler 
dengan lima variasi  (%PA-%SA) yaitu 40-60, 50-50, 60-40, 70-
30, dan 80-20 telah berhasil dilakukan. Dari penelitian ini 
didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Rasio primary air dan secondary air adalah parameter 
operasi yang sangat berpengaruh pada karakteristik operasi 
CFB boiler. Pengeoperasian CFB boiler dengan rasio 
primary air dan secondary air yang optimal diyakini dapat 
meningkatkan performa dan kehandalan dari CFB boiler.  
2. Proses fluidisasi sangat dipengaruhi rasio primary air dan 
secondary air. Peningkatan persentase primary air akan 
dapat meningkatkan ketinggian dense bed, meningkatkan 
kecepatan udara superficial, selain itu pressure drop akan 
menurun apabila bed sudah melewati zona static bed. 
Berdasarkan hasil simulasi yang dibandingkan dengan 
literatur yang ada, dapat diketahui bahwa kasus 1 (40-60) 
berada pada zona bubbling bed, kasus 2 (50-50) berada 
pada zona turbulent bed, kemudian untuk kasus 3 (60-40), 
kasus 4 (70-30), dan kasus 5 (80-20) berada pada zona 
entrained bed. Kemudian diketahui kondisi static bed 
terjadi pada saat persentase primary air adalah 20%. Zona 
turbulent bed adalah kondisi fluidisasi yang paling optimal 
dimana pada kondisi ini pencampuran antara udara 
pembakaran dan bahan bakar berjalan paling baik dan 
partikel pasir dapat dengan efektif membantu perpindahan 
panas ke wall tube tanpa adanya partikel pasir dengan 
jumlah besar yang mencapai cyclone. 
3. Potensi erosi pada CFB boiler terutama pada daerah 
wingwall superheater dan cyclone sangat diperngaruhi 
oleh rasio primary air dan secondary air. Diketahui bahwa 
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dengan peningkatan persentase primary air maka akan 
meningkatkan konsentrasi partikel pasir yang mencapai 
wingwall superheater maupun cyclone, yang secara tidak 
langsung meningkatkan kecepatan partikel pasir pada 
daerah tersebut. Konsentrasi dan kecepatan adalah 
parameter merupakan faktor terbesar yang menyebabkan 
terjadinya erosi material. Dari hasil simulasi diketahui 
daerah yang paling berpotensi terjadi erosi adalah pada 
bagian pangkal bawah dari wingwall superheater, 
kemudian pada daerah cyclone berada di inlet duct, target 
area, dan bagian bawah cyclone yang mengalami 
penyempitan penampang. Pemasangan refractory dengan 
material yang lebih baik sangat diperlukan untuk 
mengurangi potensi terjadi erosi pada daerah tersebut, 
selain tentunya dilakukan perubahan parameter operasi 
seperti rasio primary air dan secondary air yang dapat 
mengurangi potensi terjadinya erosi. 
4. Karakteristik pembakaran pada CFB boiler juga 
dipengaruhi oleh rasio primary air dan secondary air 
walaupun tidak terlalu signifikan. Temperatur akhir dari 
gas yang dihasillkan relatif sama yaitu sekitar 900 C pada 
semua kasus yang diteliti. Nilai temperatur gas ini 
tergolong aman digunanakan pada CFB boiler. Tidak 
terjadinya perbedaan yang mencolok pada temperatur 
akhir gas karena nilai AFR dari semua kasus yang diteliti 
adalah sama. Perbedaan hanya terjadi pada temperatur di 
daerah lower furnace, dimana dengan meningkatnya 
persentase primary air maka temperatur di daerah lower 
furnace akan meningkat. Secondary air diketahui sangat 
berpengaruh pada penyempurnaan proses pembakaran, 
dapat dilihat dari peningkatan temperatur yang sangat 









 Saran yang dapat diberikan penulis agar terjadi 
peningkatan kualitas pada penelitian berikutnya yang terkait 
dengan topik ini adalah sebagai berikut: 
1. Diperlukan pengembagan perangkan lunak CFD untuk 
dapat melakukan simulasi CFB boiler dengan baik, dimana 
saat ini masih sering ditemui berbagai kesulitan terutama 
dalam mengkombinasikan model multiphase dan model 
spesies transport agar hasil simulasi yang dihasilkan dapat 
lebih baik. 
2. Diperlukan studi lebih lanjut bagaimana mensimulasikan 
transformasi ukuran partikel pasir agar dapat didapatkan 
hasil simulasi yang lebih baik. 
3. Dilakukan analisa lebih lanjut mengenai emisi yang 
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